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Введение 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления об-
служивающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, техни-
ческой эксплуатацией и обслуживанием преобразователей частоты векторных 
ОВЕН ПЧВ1Х Х-Х-Х и ОВЕН ПЧВ2Х Х-Х-Х (в дальнейшем по тексту именуемых 
«ПЧВ» или «прибор»). 

ПЧВ выпускаются в разных исполнениях, отличающихся друг от друга размером 
корпуса, напряжением питания, мощностью подключаемого электродвигателя.  

По отдельному заказу ПЧВ комплектуется локальной панелью оператора, пред-
назначенной для программирования работы прибора и индикации значений пара-
метров работы прибора. Локальные панели оператора выпускаются в двух исполне-
ниях, различающихся наличием/отсутствием потенциометра. Исполнение требуемой 
локальной панели оператора указывается при заказе. 

Примечание – Допускается поставка до четырех приборов, комплектуемых од-
ной локальной панелью оператора. 

Информация об исполнении отображена в структуре условного обозначения 
прибора следующим образом: 
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Сокращения и аббревиатуры, используемые в руководстве 
 

Сокращения и 
аббревиатуры 

Значение 

ААД Автоматическая адаптация двигателя 
АОЭ Автоматическая оптимизация энергопотребления 
АСУТП Автоматизированная система управления технологическим про-

цессом 
ЖКИ Жидкокристаллический индикатор (на локальной панели опера-

тора) 
ЛПО Локальная панель оператора – съемная лицевая панель прибо-

ра, предназначенная для индикации значений параметров рабо-
ты прибора и для программирования работы прибора 

ОС Обратная связь 
ПИ-регулятор Пропорционально-интегральный регулятор 
ПК Персональный компьютер 
ПЛК Программируемый логический контроллер 
ПЧВ Преобразователь частоты векторный. 
ШИМ Широтно-импульсная модуляция 
ЭМС Электромагнитная совместимость 
ETR Электронное тепловое реле 
IT Система заземления IT – система, в которой нейтраль источника 

питания изолирована от земли или заземлена через приборы 
или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые 
проводящие части заземлены (ГОСТ 30331.2-95 «Электроуста-
новки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)  
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1  Назначение прибора 
Преобразователи частоты векторные ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х предназначены для век-

торного или скалярного управления асинхронными электродвигателями в промыш-
ленности, жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве, а также в других областях. 

Прибор предназначен для работы со всеми стандартными трехфазными асин-
хронными двигателями в большинстве существующих промышленных механизмов, в 
диапазоне мощностей от 0,18 до 22 кВт. 

Прибор обеспечивает выполнение функций, перечисленных в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Функциональные возможности ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х 

№ Наименование функции Краткое описание, назначение 
1 Алгоритм управления двигателем Частотный (F) или векторный (V) 
2 Оптимизация энергопотребления Работа с высокой энергоэффективностью 
3 Автоматическая адаптация (ААД) Считывание актуальных параметров дви-

гателя 
4 Диагностика ПЧВ и нагрузки Измерение текущих входных и выходных 

параметров, проверка сигналов и связи 
5 Защитное отключение По напряжению, току и температуре 
6 Предупредительная и аварийная 

сигнализация 
Действие ПЧВ при выходе параметров за 
пределы рабочего диапазона 

7 Контроль сопротивления изоляции Предотвращение пробоя изоляции 
8 Управление группой двигателей Управление группой двигателей с суммар-

ной мощностью не более ПЧВ 
9 Работа с несколькими наборами 

параметров 
Для обеспечения нескольких режимов ра-
боты или нескольких двигателей 

10 Копирование наборов параметров Программирование нескольких приводов 
11 Выбор источника управления Аналоговые, дискретные входы и RS-485 
12 Ручное, автоматическое управле-

ние 
Потенциометр на ЛПО, порты 

13 Управление по интерфейсу 
RS-485 

Программирование, обмен данными 

14 Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод 
15 Выбор степени защиты данных Проверка на четность/нечетность порта 
16 Пошаговое управление по предус-

тановленным заданиям 
Работа на нескольких предустановленных 
скоростях 

17 Управление автоматическим по-
вторным включением 

Разрешение или запрет автоматического 
повторного включения 

18 Управление механическим тормо-
зом 

Создание внешнего тормозящего момента 

19 Мониторинг энергопотребления  Расчет производительности привода 
20 Программирование ПИ - регуля-

тора 
Достижение высокой точности 

21 Выполнение логических операций 
встроенным ПЛК 

Установка последовательности действий 
привода 

22 Распределенные входы/выходы 
ПЛК 

Децентрализованная периферия АСУТП 
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Окончание таблицы 1.1 

№ Наименование функции Краткое описание, назначение 
23 Индикация состояния портов и 

параметров заданий 
Считывание на ЖКИ локальной панели 
оператора (или ПК) 

24 Индикация текущих значений на-
пряжений и токов 

Визуальный контроль параметров ПЧВ и 
двигателя в реальном времени 

25 Выбор вида унифицированного 
сигнала 

Поддержка различных типов датчиков 

26 Масштабирование аналоговых 
входов 

Сопряжение характеристик регулирования 

27 Установка допустимых границ  Уставки для рабочего диапазона парамет-
ров 

28 Прямое и реверсное вращение 
вала 

Выполнение технологических условий 

29 Автоматический поиск частоты 
вращения 

Автоматический подхват частоты вра-
щающегося привода 

30 Компенсация нагрузки, скольже-
ния 

Повышение точности регулирования 

31 Пропускание частот Исключение механических резонансов 
32 Параметры «Разгон/Торможение»  Выбор требуемых временных характери-

стик 
33 Торможение резистивное, посто-

янным, переменным током  
Обеспечение температурного режима ПЧВ 
при торможении 

34 Программирование S- образной 
характеристики скорости 

Обеспечение безударной характеристики 
изменения скорости 

35 Прогрев двигателя и сушка Работа при отрицательных температурах и 
высокой влажности 

36 Корректировка несущей частоты 
ШИМ 

Обеспечение наибольшего КПД при допус-
тимых пульсациях тока 

37 Сверхмодуляция инвертора ПЧВ Повышение выходного напряжение на 15%  
38 Подсчет времени наработки Составление регламента техобслуживания 
39 Журнал отказов, счет событий Анализ состояния сети и привода 
40 Пароль доступа Защита от случайного изменения важных 

параметров 
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2  Технические характеристики и условия эксплуатации 

2.1  Технические характеристики прибора 
В соответствии с ГОСТ 12997 приборы: 
– по виду используемой энергии относятся к электрическим приборам; 
– по эксплуатационной законченности относятся к изделиям второго порядка; 
– по метрологическим свойствам не относятся к средствам измерений; 
– по устойчивости к воздействию климатических факторов в рабочих условиях 

эксплуатации относятся к группе исполнения В3 (с расширенным нижним 
значением диапазона температуры окружающего воздуха); 

– по устойчивости к механическим воздействиям в рабочих условиях эксплуа-
тации относятся к группе исполнения N2. 

По степени защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц 
корпуса прибора имеют исполнение IP20 по ГОСТ 14254.  

Уровень радиопомех, создаваемый приборами при работе, не должен превы-
шать значений, предусмотренных ДСТУ IEC 61000-6-4. 

Приборы по помехоустойчивости должны соответствовать требованиям 
ДСТУ IEC 61000-6-2. 

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты обслуживающего персона-
ла от поражения электрическим током приборы соответствуют классу І. 

Основные технические характеристики прибора приведены в таблицах 2.1 – 2.3.  

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики прибора 

Характеристика Значение 
Питание от сети (клеммы 13 (L1), 14 (L2), 15 (L3)) 

Номинальное напряжение питания от сети 
переменного тока, В: 
-однофазное 
- трехфазное 

 
(200 - 240) ± 10 % 
(380 - 480) ± 10 % 

Частота напряжения питания, Гц 50 / 60 ± 5 % 
Выходные характеристики (U, V, W) 

Выходное напряжение от 0 до 100 % напряжения питания 

Частота выходного сигнала, Гц 
от 0 до 200 (режим VVC+) 
от 0 до 400 (режим U/f) 

Коммутация к выходу Без ограничений 
Длительность возрастания выходного на-
пряжения, сек 

от 0,05 до 3600 

Дискретные входы 
Количество программируемых входов (из них 
импульсных) 

5 (1) 

Логика PNP или NPN 
Уровень сигнала, соответствующий логиче-
ской единице на входе приборов, В: 
  - PNP 
  - NPN 

 
 

от 10 до 24 
от 0 до 14 
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Продолжение таблицы 2.1 

Характеристика Значение 
Уровень сигнала, соответствующий логиче-
скому нулю на входе приборов, В: 
- PNP 
- NPN 

 
 

от 0 до 5 
от 19 до 24 

Максимальное входное напряжение, В,  
не более 

28 

Входное сопротивление, кОм 4 

Частота импульсного входного сигнала, Гц от 20 до 5000 
Аналоговые входы 

Количество аналоговых входов 2 

Режимы 
Клемма 60: ток 
Клемма 53: напряжение или ток 

Пределы изменения напряжения, В от 0 до 10 

Пределы изменения силы тока, мА 
от 0 до 20 
от 4 до 20 

Предел приведённой погрешности 
измерения 

± 1 % 

Аналоговый выход 

Количество программируемых выходов 1 

Диапазон по току, мА 
от 0 до 20; 
от 4 до 20 

Сопротивление нагрузки, Ом, не более 500 

Напряжение питания, В, не более 17 

Предел приведённой погрешности преобра-
зования 

± 0,8% 

Встроенный источник питания 

Выходное напряжение, В 
10,5 ± 0,5 
24 ± 4,0 

Максимально допустимый ток (10 В), мА 25 

Максимально допустимый ток (24 В), мА 

160 (ОВЕН ПЧВ1 в корпусах 
типоразмеров 01 и 02); 

30 (ОВЕН ПЧВ1 и ОВЕН ПЧВ2 в 
корпусе типоразмера 03); 

200 (ОВЕН ПЧВ2 в корпусах 
типоразмеров 04 и 05) 
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Окончание таблицы 2.1 

Характеристика Значение 

Выходные реле 

Количество программируемых реле 1 

Номинальное коммутируемое напряжение в 
нагрузке, В: 
- для цепей постоянного тока 
- для цепей переменного тока 

 
 

30 
240 

Максимальный ток нагрузки, А 2 

Длина кабеля 

Максимальная длина кабеля двигателя  
(экранированного), м 

15 

Максимальная длина кабеля двигателя  
(неэкранированного), м 

50 

Корпус 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20 

Габариты (В×Ш×Г), мм См. приложение А 

Типоразмер корпуса Масса 

01 1,1 

02 1,6 

03 3.0 

04 6,0 

Масса прибора, кг 

05 9,5 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики управления 

Характеристика Значение 
Способ управления Синусоидальная ШИМ (V/F) или векторная ШИМ 
Выходная частота, Гц от 0,0 до 400 
Шаг установки частоты, Гц 0,1 
Шаг изменения выходной частоты, Гц 0,1 
Несущая ШИМ, кГц от 2 до 16 
Компенсация крутящего момента 1.  Автоматическая 

2.  Стартовая компенсация до: 150 % / 5 Гц. 
Фиксированная частота, Гц от 0,1 до 400 
Уровень защиты от 50 до 200 % 

от номинального значения тока. 
Динамическое торможение 1.  Около 20 % (до 120 % с опциями) 

2.  Тормозной резистор 
Вольт-частотная характеристика Регулируемая 

Таблица 2.3 – Характеристики источников сигналов управления 

Характеристика Значение 
Управление с ЛПО Посредством кнопок. Установка 

частоты Управление с внешних 
задатчиков 

0 - 10 В, 4 - 20 мА, порт (RS-485) 

ЛПО Посредством кнопок Управление 
Внешние сигналы 2-х проводное управление (Вперед / Стоп; 

Реверс / Стоп; Работа / Стоп; Вперед / Реверс) 
3-х проводное управление 
Сигнал достижения заданной частоты 
Частота импульсов / период 

Выходные сигналы 

Выходной сигнал при пониженном напряже-
нии питания. Выходной сигнал ошибки 

Аналоговый выходной сигнал Аналоговый сигнал, соответствующий вы-
ходной частоте или току 
Установка мин/макс. частоты при перезапус-
ке инвертора при отключении питания или 
ошибке работы инвертора. 
S образная кривая разгона или торможения 
Дискретный сигнал состояния инвертора, за-
пись ошибок, защита от постороннего доступа. 

Встроенные функции 

Ограничение направления вращения, уста-
новка уровня срабатывания защиты, защита 
от перегрузки. 
Повышенное напряжение питания, перегруз-
ка по току, пониженное напряжение питания, 
перегрузка двигателя, перегрев двигателя 

Защитные функции 

Короткое замыкание фаз / пробой обмоток на 
землю. 
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2.2  Условия эксплуатации прибора 
2.2.1  Рабочие условия эксплуатации 
Прибор эксплуатируется при следующих условиях: 
– закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 
– температура окружающего воздуха от минус 10 до 40 °С; 
– верхний предел относительной влажности воздуха 95 % при 30 °С без 

конденсации влаги; 
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соот-

ветствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997. 
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к 

группе Р1 по ГОСТ 12997. 
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соот-

ветствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997. 
По требованиям к электромагнитной совместимости прибор соответствует 

ДСТУ IEC 61326-1. Уровень помехоэмиссии, создаваемых прибором при работе, не 
превышает значений, предусмотренных для оборудования класса А.  

Максимальная высота над уровнем моря – 1000 м. 

2.2.2  Нормальные условия эксплуатации 
Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при ат-

мосферном давлении от 75 до 106 кПа, с температурой воздуха от 15 до 35 С и от-
носительной влажностью воздуха от 45 до 75 %. 

2.2.3  Особые условия эксплуатации 
Особые условия эксплуатации (со снижением номинальных характеристик): 
2.2.3.1  При высокой температуре окружающего воздуха, длительный выходной 

ток должен быть уменьшен. ПЧВ может работать при температуре окружающего воз-
духа не выше 50 °C, с двигателем на один типоразмер меньшим номинального раз-
мера. Длительная работа при полной нагрузке и температуре воздуха 50 °C приво-
дит к сокращению срока службы ПЧВ. 

2.2.3.2  При пониженном атмосферном давлении охлаждающая способность 
воздуха уменьшается. При высоте, превышающей 1000 м, необходимо понизить вы-
ходной ток на 1 % на каждые 100 м высоты или понизить максимальную температуру 
воздуха на 1 °C на каждые 200 м.  

Максимальная допустимая высота со снижением номинальных характеристик – 
до 3000 м над уровнем моря. 

2.2.3.3  При продолжительной работе подключенного к выходу ПЧВ электродви-
гателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах мо-
жет потребоваться дополнительное воздушное охлаждение. Возможно также вы-
брать настройки ПЧВ на более мощный (на один типоразмер) двигатель. 
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3  Устройство прибора 

3.1  Конструкция прибора 
3.1.1  Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х изготавливается в пластмас-

совом корпусе. Габаритный чертеж прибора приведен в Приложении А.  
3.1.1.1  Лицевая панель прибора разделена на два отсека:  
– Отсек подключения локальной панели оператора; в отсеке расположен 

разъем подключения ЛПО (или соединительного кабеля ЛПО) и три индика-
тора. 

– Клеммный отсек, расположенный в нижней части корпуса. Отсек закрыт 
съемной крышкой. В отсеке расположены клеммы для подсоединения кабе-
лей. 

3.1.1.2  На нижней поверхности прибора размещены клеммные колодки для под-
ключения прибора к электродвигателю.  

3.1.1.3  На задней поверхности прибора размещены планки с отверстиями, ис-
пользуемыми для настенного крепления прибора (см. приложение А). 

3.1.1.4  На верхней и боковых поверхностях прибора элементов подключения и 
управления не имеется. 

3.1.2  Съемная локальная панель оператора (ЛПО) предназначена для програм-
мирования прибора и для отображения на встроенном жидкокристаллическом инди-
каторе (ЖКИ) значений параметров прибора. ЛПО имеет органы управления, про-
граммирования, индикации и отображения информации. Запрограммированный при-
бор может функционировать без ЛПО, поэтому партия из нескольких приборов может 
комплектоваться одной ЛПО. 

3.1.2.1  ЛПО поставляется по отдельному заказу пользователя. По запросу поль-
зователя с прибором может быть поставлена ЛПО одной из двух модификаций: 
ЛПО1 (с потенциометром) или ЛПО2 (без потенциометра), см. рисунки 3.1 и 4.1 
и таблицу 3.1. Потенциометр, в зависимости от режима, в котором работает прибор, 
может функционировать либо в качестве программируемого аналогового входа при-
бора (в автоматическом режиме работы прибора), либо в качестве органа управле-
ния местным (текущим) заданием (в ручном режиме работы прибора). 

ВНИМАНИЕ!  В связи с модернизацией локальных панелей оператора, внешний 
вид ЛПО может отличаться от приведенного на рисунках 3.1 и 4.1. Внешний вид 
ЛПО1 и ЛПО2 нового образца приведен в Приложении Г. 
Обратите внимание: наименование некоторых элементов управления и инди-
кации на ЛПО нового образца отличается от ЛПО, описанного в данном руково-
дстве по эксплуатации. В руководстве по проектированию ОВЕН ПЧВХХ 
(АРАВ.421212.004 РПР) описание работы приведено для приборов с ЛПО нового 
образца. 
 



3  Устройство прибора 
 

13 

 

Рисунок 3.1 – Локальная панель оператора без потенциометра (ЛПО2) ПЧВ. 
Элементы индикации и управления 

3.1.3  Дополнительно по заказу пользователя совместно с прибором могут быть 
поставлены (см. таблицу 3.1): 

– комплект монтажный (кабель 3 м, крепеж), используемый для удаленного 
монтажа локальной панели оператора; 

– комплект монтажный (для корпуса: 01), используемый для установки корпуса 
ПЧВ на DIN- рейку; 

– развязывающая панель, используемая для подавления помехоэмиссии 
и обеспечения соответствия монтажа требованиям ЭМС при использовании 
для подключения двигателя к прибору экранированных кабелей, а не ка-
бельных каналов; 

– отсек развязывающей панели, крепящийся на корпусе ПЧВ и используемый 
для изоляции клемм развязывающей панели.  

Перечень аксессуаров для совместного применения с ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х и сис-
тема обозначения этих аксессуаров для «ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х» при заказе приведены в 
таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Аксессуары для применения с ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х. 
Система обозначения аксессуаров для ОВЕН ПЧВХХ-Х-Х при заказе 

 

3.2  Лицевая панель прибора 
3.2.1  Клеммный отсек 
Клеммный отсек расположен в нижней части лицевой панели прибора. Отсек за-

крыт съемной крышкой, для снятия которой следует использовать отвертку. 
В отсеке расположены клеммные колодки управления прибора (см. п. 5.2.4) и 

переключатели (см. п. 5.2.5). 

3.2.2  Отсек подключения ЛПО 
Отсек подключения локальной панели оператора расположен в верхней части 

лицевой панели прибора (см. рисунок 3.1).  
В центре верхней части отсека расположен разъем подключения ЛПО 

(см. рисунок 3.1); этот же разъем используется для подключения кабеля дистанцион-
ного управления прибором (кабель служит для соединения прибора с ЛПО и постав-
ляется по отдельному заказу).  

Под разъемом расположены три индикатора (см. рисунок 3.2): 
– Зеленый светодиод «Сеть»: питание преобразователя частоты включено. 
– Желтый светодиод «Перегр.» («Перегрев»): предупреждение. 
– Мигающий красный светодиод «Защита»: аварийный сигнал. 
По периметру отсека расположены защёлки для крепления ЛПО. 
 

Обозначение для заказа Наименование 
ЛПО1 Локальная панель оператора (с потенциометром)  

для ОВЕН ПЧВ1 и ОВЕН ПЧВ2 
ЛПО2 Локальная панель оператора (без потенциометра)  

для ОВЕН ПЧВ1 и ОВЕН ПЧВ2 
Комплект KM1/2-1 Комплект монтажный (кабель 3 м) для ОВЕН ПЧВ1 и 

ОВЕН ПЧВ2 
Комплект KM1-2 Комплект монтажный (замок DIN-рейки) для 

ОВЕН ПЧВ1 
Крышка КО1-1 Крышка опции IP21 для ОВЕН ПЧВ1, корпус 01  
Крышка КО1-2 Крышка опции IP21 для ОВЕН ПЧВ1, корпус 02  
Крышка КО1/2-3 Крышка опции IP21 для ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2,  

корпус 03 
Панель ПК1-1/2 Панель кабельная для ОВЕН ПЧВ1, корпус 01 и 02  
Панель ПК1/2-3 Панель кабельная для ОВЕН ПЧВ1 и ОВЕН ПЧВ2,  

корпус 03  
Отсек ОК1-1 Отсек кабельный для ОВЕН ПЧВ1, корпус 01  
Отсек ОК1-2 Отсек кабельный для ОВЕН ПЧВ1, корпус 02  
Отсек ОК1/2-3 Отсек кабельный для ОВЕН ПЧВ1 и ОВЕН ПЧВ2, 

корпус 03 
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Рисунок 3.2 – Лицевая панель прибора. Отсек подключения ЛПО 
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4  Программирование прибора 

4.1  Программирование прибора. Общие принципы 
4.1.1  Программирование преобразователя частоты заключается в задании тре-

буемых значений параметров прибора. Совокупность заданных значений параметров 
прибора именуется набором параметров. Набор параметров задает определенный 
режим работы прибора. 

4.1.2  Прибор обеспечивает хранение в памяти и возможность использования 
двух наборов параметров. Кроме того, прибор хранит в памяти набор заводских ус-
тановок параметров.  

4.1.3  Программирование прибора выполняется с помощью органов управления 
и индикации (кнопок и ЖКИ) локальной панели оператора (ЛПО).  

4.2  Наборы параметров 
Заданные пользователем значения параметров и внешние входы (например, 

шина, ЛПО, аналоговые/цифровые входы, обратная связь и т.д.) управляют работой 
преобразователя частоты. 

Полная совокупность значений всех параметров, управляющих преобразовате-
лем частоты, называется набором параметров. ПЧВ содержит 2 набора парамет-
ров: «Набор 1» и «Набор 2». 

Фиксированный набор заводских настроек (значений параметров прибора, за-
данных «по умолчанию») – «заводской набор» – можно скопировать в один или бо-
лее наборов параметров. 

ВНИМАНИЕ! Заводской набор недостаточен для ввода прибора в эксплуатацию, 
его нельзя использовать как активный набор. 

Наличие двух наборов параметров предоставляет пользователю определенные 
преимущества: 

– Управляемый ПЧВ двигатель может работать с одним набором параметров 
(активным набором) в то время как пользователь выполняет обновление 
параметров другого набора параметров (изменяемого набора). 

– К ПЧВ можно подключать различные двигатели (по одному). Настройки ПЧВ 
для различных двигателей можно помещать в различных наборах. 

– Можно выполнить быструю замену настроек ПЧВ и/или двигателя во время 
работы двигателя (например, время изменения скорости или предустанов-
ленные задания) по шине или через цифровые входы. 

– Активный набор можно задать (параметр «0-10, Активный набор» – значение 
«9») как «Несколько наборов», из которых активный набор выбирается по-
дачей входного сигнала на клемму цифрового входа и/или через командное 
слово шины. 

В каждый момент времени двигателем управляет Активный набор параметров 
(см. параметр 0-10, Активный набор). Переключение между наборами параметров 
возможно только тогда, когда двигатель остановлен или без останова, когда пере-
ключаемые наборы связаны друг с другом (см. параметр 0-12, Связанные наборы). 

Замена несвязанных наборов не будет осуществляться до выбега двигателя 
(подразумевается, что при выбеге двигатель останавливается). 
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4.3  Органы управления и индикации ЛПО 
Органы управления и индикации ЛПО изображены на рисунке 4.1. 

ВНИМАНИЕ!  Внешний вид ЛПО нового образца отличается от приведенного 
ниже. Подробнее см. примечание на с. 12. 

 

Рисунок 4.1 – Локальная панель оператора с потенциометром (ЛПО1) ПЧВ. 
Элементы индикации и управления 

4.1.1  ЛПО1 разделена на шесть функциональных зон (см. рисунок 4.1), 
ЛПО2 (без потенциометра) – на пять функциональных зон (см. рисунок 3.1): 

1) Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). 
2) Кнопка «Меню». 
3) Навигационные кнопки. 
4) Кнопки управления со световыми индикаторами (светодиодами). 
5) Световые индикаторы (светодиоды) «Сеть», «Перегр», «Защита». 
6) Потенциометр (только для ЛПО1). 
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4.3.1  Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 
ЖКИ используется для отображения следующей информации. 

1) Номер набора параметров («Setup #»). Отображаются номера активного 
и редактируемого наборов параметров.  

 Если текущий набор параметров является одновременно и активным (дей-
ствующим), и редактируемым, то на ЖКИ отображается только номер актив-
ного (действующего) набора. 

 Если активный и редактируемый наборы разные, то на ЖКИ отображаются 
оба номера (Наборы 1 и 2). Мигающая цифра соответствует редактируемо-
му набору параметров. 

2) Номер текущего (редактируемого) параметра отображается небольшими 
цифрами в левой части ЖКИ («3-11» на рисунке 4.1).   
Среди параметров ПЧВ встречаются параметры типа «массив». Такие па-
раметры сохраняют не одно, а несколько значений (элементов массива). 
Например, таков параметр 13-10 (Операнд компаратора – операнд сравне-
ния). Этот параметр представляет собой массив из четырех значений (зна-
чения всех элементов массивов индицируются числами, начиная с нуля). 
Таким образом, для параметра 13-10 имеются значения с индексом 0, 1, 2 
и 3. При редактировании параметра, представляющего собой массив значе-
ний, при переходе к редактированию значения параметра, на ЖКИ отобра-
жается не номер параметра, а индекс элемента массива, соответствующего 
текущему параметру и слово «Index». Так, на рисунке 4.2 отображена ситуа-
ция редактирования элемента массива с индексом 2 (значение – 0). 

 

Рисунок 4.2 – Отображение индекса элемента массива на ЖКИ 

3) Значение выбранного параметра отображается крупными цифрами в сере-
дине ЖКИ  («65.00» на рисунке 4.1).  

4) Единицы измерения текущего (редактируемого) параметра отображаются 
справа от значения параметра. Это могут быть: герцы «Hz (Гц)», амперы «А 
(А)», вольты «V (В)», киловатты«kW (кВт)», лошадиные силы «hp (л.с.)», 
проценты «%», секунды «s (с)» или «rpm (об/мин)» («Hz» на рисунке 4.1). 

5) Направление вращения двигателя отображается слева в нижней части ЖКИ 
небольшой стрелкой, направленной либо по часовой стрелке, либо против 
часовой стрелки. 

6) Указатель текущего меню отображается в нижней части ЖКИ в виде обра-
щенного вершиной вниз треугольника. Вершина треугольника указывает на 
одно из наименований меню, расположенных под ЖКИ: «Статус», «Быстр. 
меню» («Быстрое меню») или «Главн. меню» («Главное меню»), соответст-
вующее текущему (активному) меню («Быстр. меню» на рисунке 4.1). Под-
робнее о меню см. ниже. 
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4.3.2  Кнопка «Меню» 
Нажатие кнопки «Меню» приводит к последовательной смене активности меню 

ЛПО (переводя преобразователь частоты в соответствующий режим работы): 
– «Состояние». Это меню активируется при включении прибора. В этом меню 

прибор может функционировать либо в режиме «Авто», либо в режиме 
«Ручн» («Ручной»); выбор режима производится нажатием требуемой кнопки 
управления, см. п. 4.3.5.  
В режиме «Авто» на ЖКИ отображается значение выбранного в данный мо-

мент считываемого параметра прибора.  
В режиме «Ручн» на дисплее отображается локальное задание ЛПО. 

– «Быстр. меню». В этом меню на ЖКИ отображаются параметры быстрого 
меню (список параметров быстрого меню сокращен относительно полного 
списка, доступного в главном меню) и их настройки. Параметры могут про-
сматриваться и, при необходимости, редактироваться.  

– «Главное меню». В этом меню на ЖКИ отображаются все параметры прибо-
ра и их настройки. Параметры могут просматриваться и, при необходимости, 
редактироваться. 

4.3.3  Световые индикаторы 
Свечение индикаторов означает: 
– Зеленый светодиод «Сеть»: питание преобразователя частоты включено. 
– Желтый светодиод «Перегр»: предупреждение. 
– Мигающий красный светодиод «Защита»: аварийный сигнал. 

4.3.4  Навигационные кнопки 
Навигационные кнопки ЛПО применяются для: 
– «Назад»: нажатие кнопки возвращает на предыдущий шаг или уровень в 

структуре перемещений по списку параметров. 
– Кнопки со стрелками ([▲] и [▼]): используются для перехода вверх и вниз 

между группами параметров, параметрами и значениями параметра. 
– «Ввод»: используется для выбора параметра и принятия изменений, вне-

сенных в значение параметра. 

4.3.5  Кнопки управления 
Кнопки управления расположены в нижней части ЛПО и снабжены желтыми ин-

дикаторами над кнопкой; свечение индикатора маркирует активную кнопку (и, соот-
ветственно, активный режим работы). Нажатие кнопки активизирует ее (переводя 
преобразователь частоты в соответствующий режим работы). Кнопки (и соответст-
вующие режимы) используются для: 

– «Ручн»: управление ПЧВ осуществляется локально (с ЛПО), дистанционное 
управление не допускается. При включении режима подается пусковой сиг-
нал. Используется для запуска двигателя и позволяет управлять преобразо-
вателем частоты с ЛПО. 

– «Стоп/Сброс»: используется для останова двигателя, кроме случая аварий-
ного режима. В этом случае произойдет перезапуск двигателя. Останов ПЧВ 
выполняется с нормальным торможением. При выборе режима ПЧВ можно 
запустить только нажатием кнопок «Ручн» или «Авто» на ЛПО. 
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– «Авто»: допускается дистанционное управление (по шине/цифровое), т.е. 
позволяет управлять ПЧВ через клеммы управления или последовательную 
связь. 

4.3.6  Потенциометр 
Потенциометр, в зависимости от режима, в котором работает преобразователь 

частоты, имеет два режима работы.  
– В режиме «Авто» (активна кнопка «Авто») потенциометр действует в качест-

ве программируемого аналогового входа. 
– В режиме «Ручн» (активна кнопка «Ручн») потенциометр управляет актив-

ным заданием. 

4.4  Быстрое меню 
Быстрое меню обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым 

параметрам. 

1) Для входа в быстрое меню следует нажимать кнопку «Меню» до перемеще-
ния указателя текущего меню на ЖКИ на надпись «Быстрое меню», затем 
нажать кнопку «Ввод». 

2) Для перехода между параметрами в быстром меню используются кнопки 
со стрелками ([▲] и [▼]). 

3) Для выбора требуемого параметра следует нажать кнопку «Ввод». 
4) Для изменения значения параметра используются кнопки со стрелками. 
5) Чтобы принять новое значение параметра, следует нажать кнопку «Ввод». 
6) Для выхода из быстрого меню следует дважды нажать кнопку «Ввод» для 

перевода прибора в меню «Состояние», или нажать кнопку «Меню» для пе-
ревода прибора в главное меню. 

4.4.1  Быстрое меню. Основные настройки 
Основные настройки, доступные из быстрого меню, приведены в таблице 4.1. 

Для параметров 1-20… 1-25 вводятся данные с этикетки двигателя (мощность, на-
пряжение, частота, ток и скорость двигателя). Дополнительные данные двигателя 
вычисляются автоматически при включенной ААД.  

ВНИМАНИЕ!  
1) Параметры 1-20… 1-29 нельзя регулировать во время работы двигателя.  
2) Изменение параметра 1-20 влияет на параметры от 1-22 до 1-25 и др. 
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Таблица 4.1 – Основные настройки, доступные из быстрого меню 
(«Зав. уст.» – заводская установка – значение «по умолчанию») 

№№ Диапазон 
значений 

Зав. 
уст. 

Примечания 

1-20  [1] 0,09/0,12 
[2] 0,12/0,16 
[3] 0,18/0,25 
[4] 0,25/0,33 
[5] 0,37/0,50 
[6] 0,55/0,75 
[7] 0,75/1,00 
[8] 1,10/1,50 
[9] 1,50/2,00 
[10] 2,20/3,00 
[11] 3,00/4,00 
[12] 3,70/5,00 
[13] 4,00/5,40 
[14] 5,50/7,50 
[15] 7,50/10,00 
[16] 11,00/15,00 
[17] 15,00/20,00 
[18] 18,50/25,00 
[19] 22,00/29,50 
[20] 30,00/40,00 

 Мощность двигателя (кВт / л.с.). 
Задается мощность двигателя.  
Допускаются значения между двумя типораз-
мерами меньше номинальной мощности и 
одним типоразмером больше номинальной 
мощности двигателя. 

1-22  50 – 999 30 – 400 Напряжение двигателя (В). 
Зависит от типа двигателя 

1-23  20 – 400 50 Гц Частота двигателя (Гц). 
Зависит от типа двигателя 

1-24  0,01 – 43,00  Ток двигателя (А). 
Зависит от типа двигателя 

1-25  100 – 9999   Номинальная скорость двигателя (об./мин). 
Зависит от типа двигателя 

1-29  [0] Выключить 
[2] Разрешить 

0 Автоматическая адаптация двигателя (ААД). 
Используется для оптимизации параметров 
двигателя. 
Для включения: 
1. Остановить привод и убедиться, что вал 
двигателя неподвижен. 
2. Выбрать «[2] Включ. ААД» 
3. Подать сигнал пуска (с ЛПО – нажать кнопку 
«Ручн», в режиме дистанционного управления 
– подать сигнал пуска на клемму 18).  
[0] – Функция ААД отключена. 
[2] – Функция ААД включена. 
ВНИМАНИЕ! Оптимальная настройка ПЧВ 
достигается при запуске ААД на холодном 
двигателе. 
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Окончание таблицы 4.1 

№№ Диапазон 
значений 

Зав. 
уст. 

Примечания 

3-02  -4999 – 4999 0,000 Минимальное задание. Вводится значение 
минимального задания. Сумма всех внутрен-
них и внешних заданий будет зафиксирована 
как значение минимального задания (ограни-
чена им), см. пар. 3-03. 

3-03  -4999 – 4999 50,00 Максимальное задание. Вводится значение 
максимального задания, в диапазоне от зна-
чения минимального задания (см. пар. 3-02) 
до 4999.  
Сумма всех внутренних и внешних заданий 
будет зафиксирована как значение макси-
мального задания (ограничена им). 

3-41  0,05 – 3600 3,00 Время разгона 1 (секунды). Вводится время 
разгона от 0 Гц до номинальной частоты дви-
гателя (fном), заданной пар. 1-23. 
Следует выбрать время разгона таким обра-
зом, чтобы не превысить предельный крутя-
щий момент (пар. 4-16). 

3-42  0,05 – 3600 3,00 Время замедления 1 (секунды). Вводится 
время замедления от номинальной частоты 
двигателя (fном), заданной пар. 1-23, до 0 Гц. 
Следует выбрать время замедления таким 
образом, чтобы в инверторе не возникало 
перенапряжения из-за регенеративного ре-
жима двигателя. Кроме того, в регенератив-
ном режиме крутящий момент не должен 
превышать предельное значение, установ-
ленное в пар. 4-17. 
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4.4.2  Быстрое меню. Основные настройки ПИ-регулятора 
Настройки основных параметров ПИ-регулятора, доступные из быстрого меню, 

приведены в таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Основные настройки ПИ-регулятора, доступные из быстрого 
меню («Зав. уст.» – заводская установка, значение «по умолчанию») 

№№ 
Диапазон 
значений 

Зав. 
уст. 

Примечания 

1-00 [0], [3] 0 Режим конфигурирования. выбирается принцип 
управления при включении дистанционного задания. 
[0 ] – нормальное регулирование скорости (разомк-
нутый контур скорости). 
[3] – обеспечивает управление замкнутым контуром 
процесса (замкнутый контур процесса). 
Доп. информацию о ПИ-регуляторе см. параметры 7-
30… 7-38. 
Примечание – При работе в замкнутом контуре процес-
са параметр «4-10 Направление вращения двигателя» 
должен иметь значение «По час. стрелке» (0). 
ВНИМАНИЕ!  
1) При изменении параметра выполняется сброс пара-
метров 3-00, 3-02 и 3-03 в значения по умолчанию. 
2) Параметр невозможно регулировать во время 
работы двигателя. 

3-02 -4999 – 4999 0,000 Минимальное задание. Вводится значение мини-
мального задания. Сумма всех внутренних и внешних 
заданий будет зафиксирована как значение мини-
мального задания (ограничена им), см. пар. 3-03. 

3-03 -4999 – 4999 50,00 Максимальное задание. Вводится значение макси-
мального задания, в диапазоне от значения мини-
мального задания (см. пар. 3-02) до 4999.  
Сумма всех внутренних и внешних заданий будет 
зафиксирована как значение максимального задания 
(ограничена им). 

3-10 -100,0 – 100,0 0,00 Предустановленное задание (%), используется в 
качестве уставки. Настройка каждого параметра со-
держит 8 предустановленных заданий, которые 
можно выбирать через 3 цифровых входа или через 
шину (см. таблицу 4.3). 
Используя программирование массива, пользователь 
вводит различные предустановленные задания. 
Как правило, 100% равно значению, заданному в па-
раметре 3-03 (Максимальное задание). Исключением 
является ситуация, когда для параметра 3-00 установ-
лено значение «Мин – Макс» (0).  
Пример 1: Для пар. 3-02 устанавливается значение 
20 и для пар. 3-03 устанавливается значение 50. В 
этом случае 0% = 20 и 100% = 50. 
Пример 2: Для пар. 3-02 устанавливается значение -
70 и для пар. 3-03 устанавливается значение 50. В 
этом случае 0% = -70 и 100% = 50. 
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Продолжение таблицы 4.2 

№№ 
Диапазон 
значений 

Зав. 
уст. 

Примечания 

4-12 0,0 – 400,0 0,0 Нижний предел скорости вращения двигателя (Гц). 
Установить нижний (минимальный) предел скорости 
двигателя, соответствующий минимальной выход-
ной частоте вала двигателя. 
ВНИМАНИЕ! Минимальная выходная частота 
�вляяется абсолютным значением, поэтому откло-
нения от нее не допустимы. 
Частота по умолчанию 65 Гц обычно должна быть 
снижена до 50-55 Гц. 

4-14  0,1 – 400,0 65,0 Верхний предел скорости вращения двигателя (Гц). 
Установить максимальную скорость двигателя, соот-
ветствующую максимальной выходной частоте вала 
двигателя. 
ВНИМАНИЕ! Максимальная выходная частота яв-
ляется абсолютным значением, поэтому отклонения 
от нее не допустимы. 

6-22  0,00 – 19,99 0,14 Клемма 60, низкий ток (мА). Сигнал задания должен 
соответствовать минимальному значению задания, 
установленному для пар. 3-02.  
Ввести низкое значение тока (значение должно быть 
установлено не менее 2 мА для включения Функции 
таймаута «нулевого» сигнала в пар. 6-01, 6-23 

6-23  0,01 – 20,00 20,00 Клемма 60, высокий ток (мА). Сигнал задания дол-
жен соответствовать высокому значению тока, уста-
новленному в пар. 6-25. 

6-24  -4999 – 4999 0,000 Клемма 60, низкое задание/обратная связь Значение 
(значение масштабирования аналогового входа). 
Значение масштабирования должно соответство-
вать минимальному значению задания / обратной 
связи, установленному в пар. 3-02. 

6-25  -4999 – 4999 50,00 Клемма 60, высокое задание/ обратная связь Значе-
ние (значение масштабирования аналогового входа). 
Параметр масштабирования должен соответство-
вать максимальному значению задания, установлен-
ному в пар. 3-03. 

6-26  0,01 – 10,00 0,01 Клемма 60, постоянная времени фильтра (секунды). 
Постоянная времени цифрового фильтра низких 
частот первого порядка для подавления электриче-
ских помех на клемме 60.  
Высокое значение постоянной времени улучшает 
подавление колебаний, но увеличивает временную 
задержку прохождения сигнала через фильтр. 
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во 
время работы двигателя. 
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Окончание таблицы 4.2 

№№ 
Диапазон 
значений 

Зав. 
уст. 

Примечания 

7-30 [0], [1] 0 Нормальный/инверсный режим управления ПИ-
регуляторным процессом. 
[0] – нормальный сигнал ОС больше, чем результат 
уставки при снижении скорости. Сигнал ОС меньше, 
чем результат уставки при увеличении скорости. 
[1] – инверсный сигнал ОС больше, чем результат 
уставки при увеличении скорости. Сигнал ОС мень-
ше, чем результат уставки при снижении скорости. 

7-31 [0], [1] 1 Антираскрутка ПИ-регуляторного процесса: 
[0] – запрещено. Регулирование рассогласования 
продолжается даже в том случае, когда выходную 
частоту нельзя увеличивать/уменьшать. 
[1] – Разрешено. ПИ-регулятор прекращает регули-
рование рассогласования, когда выходную частоту 
нельзя увеличивать/уменьшать. 

7-32 0,0 - 200,0 0,0 Скорость пуска ПИ- регуляторного процесса (Гц): 
ПЧВ работает в режиме с разомкнутым контуром до 
достижения установленной скорости двигателя. 
Вводится ожидаемая нормальная скорость враще-
ния 

7-33 0,00 - 10,00 0,01 Пропорциональный коэффициент усиления ПИ- ре-
гуляторного процесса: 
Вводится значение коэффициента усиления рассо-
гласования уставки и сигнала ОС. При значении 0,00 
– выключено. 

7-34 0,010 - 9999 9999 Постоянная времени интегрирования ПИ- регуля-
торного процесса (секунды). 
Интегрирующее звено обеспечивает рост коэффи-
циента усиления при постоянном рассогласовании 
уставки и сигнала обратной связи. Постоянная вре-
мени интегрирования – это время, которое требует-
ся интегрирующему звену, чтобы значение его ко-
эффициента усиления достигло такой же величины, 
как коэффициент усиления пропорционального зве-
на. 

7-38 0 - 400 0 Коэффициент прямой связи ПИ- регуляторного про-
цесса (%). Служит для посылки части сигнала зада-
ния в обход ПИ-регулятора, который действует толь-
ко на оставшуюся часть сигнала управления. 
Коэффициент уменьшает перерегулирование и 
обеспечивает высокие динамические качества при 
изменении уставки. 
Этот параметр включен, когда для параметра «1-00 
Режим конфигурирования» установлено значение 
«Процесс ([3])». 
Используется только при изменении уставок. 

 



4  Программирование прибора 
 

26 

4.5  Главное меню 
Главное меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Полный пере-

чень параметров приведен в приложении В. 
1 Для входа в главное меню следует нажимать кнопку «Меню» до перемещения 

указателя текущего меню на дисплее на позицию «Главное меню». 
2 Для перехода между группами параметров следует нажимать кнопки со стрел-

ками ([▲] и [▼]). 
3 Для выбора требуемой группы параметров следует нажать кнопку «OK». 
4 Для перехода между параметрами в группе следует нажимать кнопки со стрел-

ками ([▲] и [▼]). 
5 Для выбора требуемого параметра следует нажать кнопку «OK». 
6 Для установки/изменения значения параметра следует нажимать кнопки со 

стрелками ([▲] и [▼]). 
7 Чтобы принять новое значение параметра, следует нажать кнопку «OK». 
8 Для перехода в меню «Быстрое меню» следует дважды нажать кнопку «Назад». 
9 Для перехода в меню «Статус» следует нажать кнопку «Меню». 
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5  Монтаж прибора на объекте и подключение 

5.1  Монтаж прибора 
В разделе описываются монтаж, крепление и подключение прибора.  
5.1.1  Подготовить в шкафу или на щите автоматики штатное место для крепле-

ния прибора и установить прибор. Габаритные и присоединительные размеры при-
бора приведены в приложении А.  

Приборы типоразмера 01 комплектуются монтажным комплектом для установки 
на DIN-рейке. 

Конструкция шкафа или щита должна обеспечивать защиту прибора от попада-
ния в него влаги, грязи и посторонних предметов. Следует использовать металличе-
ский шкаф с заземлением корпуса. 

ВНИМАНИЕ! При монтаже ПЧВ следует помнить, что на открытых контактах его 
клеммника в период эксплуатации – напряжение питания, опасное для челове-
ческой жизни. ПЧВ следует устанавливать на щитах или в шкафах, доступ 
внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. 

5.1.2  При необходимости установки нескольких преобразователей, они могут ус-
танавливаться вплотную один к другому (по горизонтали). Для охлаждения прибора 
требуется свободное пространство 100 мм над корпусом прибора и под ним. 

5.2  Монтаж внешних связей 
5.2.1  Общие требования 
5.2.1.1  Подключение внешних цепей к прибору производится по схеме, приве-

денной в Приложении Б. рисунок Б.2 
5.2.1.2  Для подключения к прибору двигателя и кабелей управления без приме-

нения кабельных каналов следует использовать только экранированные/ брониро-
ванные кабели, в том числе – внутри шкафов, в которых размещаются приборы. 

5.2.1.3  Экран должен покрывать не менее 80%. поверхности кабеля Он должен 
быть изготовлен из металла.  

5.2.1.4  При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует ис-
пользовать кабельные зажимы или сальники с низким сопротивлением. Подключе-
ние свитыми концами (косичками) не рекомендуется: оно увеличивает сопротивле-
ние экрана на высоких частотах и снижает его эффективность экрана.  

5.2.1.5  Монтаж с использованием жестких металлических кабельных каналов 
не требует применения экранированных кабелей для подключения двигателя, 
но сетевой кабель и кабели управления к двигателю должны прокладываться в от-
дельных кабельных каналах.  

ВНИМАНИЕ! Характеристики ЭМС гибких кабельных каналов существенно раз-
личаются; необходимую информацию следует получить от изготовителя. 

5.2.1.6  Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить 
с обоих концов, на двигателе и на ПЧВ. 

5.2.1.7  К кабелям сетевого питания особые требования не предъявляются. 
5.2.1.8  При подключении кабелей к прибору следует соблюдать величины мо-

ментов затяжки клемм, приведенные в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Моменты затяжки клемм, Нм 

Сеть Двигатель Клеммы управления Земля Реле 
1,4 0,7 0,15 3 0,5 

5.2.1.9  При подключении кабелей к прибору следует соблюдать следующие ве-
личины длин и сечений кабелей: 

– Максимальная длина экранированного/бронированного кабеля двигателя (в 
соответствии с требованиями ЭМС) – 15 метров. 

– Максимальная длина неэкранированного/небронированного кабеля двигате-
ля – 50 метров. 

– Максимальное сечение проводов к двигателю, сети, разделению нагрузки и 
тормозу – 4 мм2. 

– Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при 
монтаже жестким проводом – 1,5 мм2 (2×0,75 мм2). 

– Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при 
монтаже гибким кабелем – 1 мм2. 

– Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления при 
монтаже кабелем с центральной жилой – 0,5 мм2 

– Минимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам управления –
0,25 мм2. 

5.2.2  Подключение к сети питания 
5.2.2.1  При подключении к прибору сети питания следует сначала подключить 

заземляющий кабель, затем присоединить провода к клеммам 13 (L1/L), 14 (L2) и 15 
(L3/N) клеммной колодки, расположенной на нижней поверхности прибора, и затя-
нуть клеммы (см. рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Подключение электродвигателя (кабель А, клеммы «Motor») 
и сетевых проводов (кабель Б, клеммы «Mains») 

5.2.2.1  При использовании трехфазного соединения следует подключить прово-
да ко всем трем клеммам. При однофазном соединении провода следует подключить 
к клеммам 13 (L1/L) и 15 (L3/N) (см. рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Трехфазное (а) и однофазное (б) проводные соединения 
(для однофазного соединения клемма 14 (L2) – заглушена) 

5.2.3  Подключение двигателя 
5.2.3.1  Для определения требуемых сечения и длины кабеля двигателя 

см. п. 5.2.1.7.  

Примечание – Для снижения уровня помех и токов утечки кабель двигателя 
должен быть как можно короче. 

5.2.3.2  Для обеспечения соответствия требованиям ЭМС следует использовать 
для подключения двигателя:  

– либо: бронированный кабельный канал; 
– либо: экранированный кабель, оболочка которого соединена с металличе-

ским корпусом двигателя . 
5.2.3.3  К преобразователю частоты могут подключаться стандартные трехфаз-

ные асинхронные электродвигатели всех типов. Небольшие электродвигатели обыч-

но включаются по схеме «звезда» (220/380 В, Δ/Y). Мощные двигатели подключают 

по схеме «треугольник» (380/660 В, Δ/Y).  

Схема подключения и напряжение указаны на этикетке двигателя (см. также ри-
сунок 5.3).  
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Рисунок 5.3 – Соединения по схемам «звезда» (слева) и «треугольник» (справа) 

5.2.3.4  При подключении к прибору двигателя следует сначала подключить за-
земляющий кабель, затем присоединить провода к клеммам 13 (L1/L), 14 (L2) и 15 
(L3/N) клеммной колодки, расположенной на нижней поверхности прибора (по схеме 
«звезда» или «треугольник»), и затянуть клеммы (см. рисунок 5.1). 

ВНИМАНИЕ! При подключении следует свериться со схемой, приведенной на 
этикетке двигателя. 

5.2.4  Подключение кабелей управления 
5.2.4.1  Все клеммы для подсоединения кабелей управления размещаются в 

клеммном отсеке, закрытом крышкой, на передней панели преобразователя частоты.  
Для снятия крышки клеммного отсека следует воспользоваться отверткой 

(см. рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Лицевая панель прибора. Клеммный отсек. Снятие крышки отсека 

5.2.4.2  Клеммы управления преобразователя частоты показаны на рисунке 5.5 
(переключатель – в конфигурациях PNP и заводских установках параметров, 
см. раздел 5.2.5 ). Для запуска преобразователя частоты применятся команда пуска 
(клемма 18) и аналоговое задание (клемма 53 или 60). 
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Рисунок 5.5 – Клеммы управления прибора 
(в конфигурациях PNP и заводских установках параметров) 

 

5.2.5  Переключатели 
5.2.5.1  Переключатели размещаются в клеммном отсеке, закрытом крышкой, на 

передней панели преобразователя частоты.  

ВНИМАНИЕ! Не работайте с переключателями при наличии питания на преоб-
разователе частоты! 

5.2.5.2  Переключатель «Оконечная нагрузка шины» (см. рисунок 5.6) в положе-
нии «ON (Вкл.)» отключает порт RS485, клеммы 68, 69 (См. схему силовой цепи, ри-
сунок Б.1). Установка переключателя по умолчанию: «Off (Откл.)». 

 

Рисунок 5.6 – Переключатель «Оконечная нагрузка шины (BUS TER)» 

5.2.5.3  Переключатели «S-200 (1-4)» (см. рисунок 5.7) выполняют следующие 
настройки: 

– Переключатель 1:  
«OFF (Откл.)» – клемма PNP 29 (заводская установка);  
«ON (Вкл.)» – клемма NPN 29. 

– Переключатель 2: 
«OFF (Откл.)» – клеммы PNP 18, 19, 27 и 33 (заводская установка);  
«ON (Вкл.)» – клеммы NPN 18, 19, 27 и 33. 

– Переключатель 3: Не используется. 
– Переключатель 4: 

«OFF (Откл.)» – клемма 53, 0 – 10 В (заводская установка); 
«ON (Вкл.)» – клемма 53, 0/4 – 20 мА. 
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ВНИМАНИЕ! Параметр 6-19 должен быть установлен в соответствии с положе-
нием Переключателя 4. 

 

Рисунок 5.7 – Переключатели «S-200 (1-4)» 

5.2.6  Силовая цепь 
5.2.6.1  Схема электрических соединений всех клемм приведена на рисунке Б.2.  
5.2.6.2  Увеличение коэффициента мощности и улучшение характеристик ЭМС 

может быть достигнуто путем установки дополнительных сетевых фильтров. Сете-
вые фильтры можно использовать также для разделения нагрузки. 

 



6  Эксплуатация прибора 
 

33 

6  Эксплуатация прибора 
После монтажа и программирования ПЧВ автоматически начинает выполнять 

программу в соответствии с активным набором параметров.  
На светодиоды и ЖКИ ЛПО могут быть выведены сообщения, значения пара-

метров и т.д.  

6.1  Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Предупреждения и аварийная сигнализация. Кодовая таблица 
(Пр – Предупреждение, Ав – аварийный сигнал, ОтЗ – отключение закрыто, Ош – 
ошибка) 

Код Описание Пр Ав ОтЗ Ош Причина отказа 
2 Ошибка дейст-

вующего нуля 
х х   Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 

50 % от значения, установленного в 
пар. 6-10, 6-12 и 6-22. 

4 Потеря фазы 
питания 

х х х  Потеря фазы на стороне питания 
или слишком большая асимметрия 
напряжения питания. Проверьте 
напряжение питания. Отказ может 
быть вызван искажениями сетевого 
питания. Рекомендуется установка 
сетевого фильтра. 

7 Повышенное 
напряжение 
пост. тока 

х х   Напряжение промежуточной цепи 
превышает предельно допустимое 
значение. Отказ может быть вызван 
искажениями сетевого питания. Ре-
комендуется установка сетевого 
фильтра. 

8 Пониженное 
напряжение 
пост. тока 

х х   Напряжение промежуточной цепи 
падает ниже порога предупрежде-
ния о низком напряжении. Отказ 
может быть вызван искажениями 
сетевого питания. Рекомендуется 
установка сетевого фильтра. 

9 Перегружен 
инвертор 

х х   Слишком длительная нагрузка, пре-
вышающая полную (100%). 

10 Повышенная 
температура 
ЭТР двигателя 

х х   Перегрев двигателя из-за нагрузки, 
превышающей полную (100 %) на-
грузку, в течение слишком длитель-
ного времени. 

11 Повышенная 
температура 
термистора дви-
гателя 

х х   Обрыв в термисторе или в цепи его 
подключения. 
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Продолжение таблицы 6.1 

Код Описание Пр Ав ОтЗ Ош Причина отказа 
12 Предельный крутя-

щий момент 
х    Превышен предельный крутя-

щий момент, установленный в 
пар. 4-16 или 4-17. 

13 Превышение тока х х х  Превышен предел пикового тока 
инвертора. 

14 Замыкание на зем-
лю 

 х х  Замыкание выходных фаз на 
землю. 

16 Короткое замыка-
ние 

 х х  Короткое замыкание в двигателе 
или на его клеммах. 

17 Тайм-аут командно-
го слова 

х х   Нет связи с преобразователем 
частоты. 

25 Короткое замыка-
ние тормозного ре-
зистора 

 х х  Короткое замыкание тормозного 
резистора, в связи с чем функ-
ция торможения отключается. 

27 Короткое замыка-
ние тормозного 
прерывателя 

 х х  Короткое замыкание тормозного 
транзистора, в связи с чем 
функция торможения отключа-
ется. 

28 Проверка тормоза  х   Тормозной резистор не подклю-
чен / не работает. 

29 Перегрев силовой 
платы 

х х х  Радиатором достигнута темпе-
ратура отключения. 

30 Обрыв фазы U дви-
гателя 

 х х  Отсутствует фаза U двигателя. 
Проверить фазу. 

31 Обрыв фазы V дви-
гателя 

 х х  Отсутствует фаза V двигателя. 
Проверить фазу. 

32 Обрыв фазы W дви-
гателя 

 х х  Отсутствует фаза W двигателя. 
Проверить фазу. 

38 Внутренний отказ  х х  Обратиться к поставщику обо-
рудования. 

44 Замыкание на зем-
лю 

 х х  Замыкание выходных фаз на 
землю. 

47 Сбой управляющего 
напряжения 

 х х  Возможно, перегружен источник 
питания 24 В. 

51 ААД: проверить 
Unom и Inom 

 х   Неправильно установлены зна-
чения напряжения и тока двига-
теля. 

52 ААД: низкое значе-
ние Inom 

 х   Слишком мал ток двигателя. 
Проверить настройки. 

59 Предел по току  х    Превышение выходного тока 
ПЧВ. 

 



6  Эксплуатация прибора 
 

35 

Окончание таблицы 6.1 

       
63 Мала эффективность 

механического тормо-
за 

 х   Фактический ток двигателя не превышает 
значения тока «отпускания тормоза» в 
течение промежутка времени «задержки 
пуска». 

79 Утечка на землю х х    
80 Привод приведен к 

значениям по умол-
чанию 

 х   Установки параметров восстановлены до 
значений по умолчанию. 

84 Утрачено соединение 
между приводом и 
ЛПО  

   х Отсутствует связь между ЛПО и преобра-
зователем частоты. 

85 Кнопка не действует    х См. группу параметров 0-4* ЛПО. 
86 Копирование не вы-

полнено 
   х Произошла ошибка при копировании из 

преобразователя частоты в ЛПО или на-
оборот. 

87 Данные ЛПО недо-
пустимы 

   х Ошибка возникает при копировании из 
ЛПО в том случае, если ЛПО содержит 
ошибочные данные или если в ЛПО не 
загружены никакие данные. 

88 Данные ЛПО несо-
вместимы 

   х Ошибка возникает при копировании из 
ЛПО  в том случае, если данные переме-
щают между преобразователями часто-
ты, сильно различающимися версиями 
программного обеспечения. 

89 Параметр только для 
считывания 

   х Ошибка возникает при перезаписи пара-
метра для считывания. 

90 Нет доступа к базе 
данных параметров 

   х ЛПО и одновременно выполняется по-
пытка обновления параметров через 
разъем RS485. 

91 В данном режиме 
значение параметра 
недействительно 

   х Ошибка возникает при попытке записи 
недопустимого значения параметра. 

92 Значение параметра 
превышает мин./макс. 
пределы 

   х Ошибка возникает при попытке задать 
значение вне разрешенного диапазона. 
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7  Меры безопасности 
7.1  По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответству-

ет классу I по ГОСТ 12.2.007.0. 
7.2  При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать тре-

бования ГОСТ 12.3.019-80, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».  

7.3  Установку ПЧВ следует производить в специализированном шкафу, доступ 
внутрь которого разрешен только квалифицированным специалистам. 

ВНИМАНИЕ! 
При монтаже ПЧВ следует помнить, что на открытых контактах L1, L2, L3, U, V, 
W, 01, 02, 03 его клеммника в период эксплуатации присутствует напряжение пи-
тания, опасное для жизни человека. ПЧВ следует устанавливать на специализи-
рованных щитах, доступ к которым разрешен только квалифицированным спе-
циалистам. 

7.4  Любые работы по подключению и техническому обслуживанию ПЧВ необхо-
димо производить только при отключенном питании и отсутствии напряжения в ли-
ниях связи. Все работы должны производиться только квалифицированными спе-
циалистами, изучившими руководство по эксплуатации. 

7.5  Преобразователь частоты должен быть заземлен. 
7.6  Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания, разъемы двигателя, 

пока преобразователь частоты подключен к источнику питания. 
7.7  Двигатель должен быть защищен от перегрузки. 

ВНИМАНИЕ!  
Кнопка «Стоп/Сброс» не выполняет функции защитного выключателя. 
Она не отключает преобразователь частоты от сети. 

7.8  Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если 
светодиоды погасли.  

Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ лю-
бых типоразмеров, следует подождать не менее четырёх минут.  

ВНИМАНИЕ! 
Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после 
того, как оборудование было отключено от сети. 
Убедитесь также, что отключены другие источники напряжения (подключение 
промежуточной цепи постоянного тока). 

7.9  Ток утечки на землю мотора, подключенного к ПЧВ, не должен превы-
шать 3,5 мА. Усиленное защитное заземление должно производиться с помощью 
медного провода сечением не менее 10 мм2 или же дополнительного провода того 
же сечения, что и проводники питающей сети, подключенного отдельно. 

7.10  Преобразователь частоты может создавать постоянный ток в защитном 
проводнике. Если для дополнительной защиты используется датчик тока несиммет-
рии, то на стороне питания должен устанавливаться датчик тока несимметрии только 
с временной задержкой. 
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Защитное заземление ПЧВ и применение датчик остаточного тока должны соот-
ветствовать требованиям государственных и местных норм и правил. 

Возможна защита двигателя от перегрузки путем установки параметра 1-90 «Те-
пловая защита двигателя» на значение «ЭТР: отключение».  

7.11  Монтаж в случае изолированной сети электропитания, т.е. сети IT. 
Максимальное напряжение питания, допустимое при подключении к сети: 440 В. 
7.12  Для уменьшения нелинейных искажений рекомендуется использовать до-

полнительные сетевые фильтры. 

ВНИМАНИЕ! Следует исключить возможность непреднамеренного пуска. При 
этом следует: 

– отсоедините преобразователь частоты от сети, если для обеспечения безо-
пасности персонала требуется защита от непреднамеренного пуска каких-
либо двигателей; 

– чтобы избежать непреднамеренного пуска, перед изменением параметров 
обязательно нажмите кнопку «Стоп». 

Если ПЧВ подключен к сети, то двигатель можно запустить/остановить с помо-
щью цифровых команд, команд с шины, заданий или с ЛПО. 
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8  Техническое обслуживание 
8.1  Техническое обслуживание прибора производится не реже одного раза в 

шесть месяцев и состоит из контроля крепления прибора, контроля электрических 
соединений, а также удаления пыли и грязи с клеммника прибора. 
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9  Маркировка 
9.1  Маркировка должна проводиться в соответствии с ГОСТ 26828, 

ДСТУ ГОСТ 30668. 
9.2  На приборе нанесены: 
– товарный знак предприятия-изготовителя; 
– условное обозначение прибора; 
– степень защиты по ГОСТ 14254; 
– диапазон напряжений питания; 
– выходное напряжение; 
– номинальный выходной ток; 
– максимальная выходная частота; 
– диапазон рабочих температур; 
– заводской номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя 

(штрихкод); 
– год выпуска (год выпуска может быть заложен в штрихкоде); 
– поясняющие надписи. 
9.3  На потребительскую тару нанесена маркировка, содержащая следующие 

сведения: 
– товарный знак и адрес предприятия–изготовителя; 
– условное обозначение прибора; 
– заводской номер прибора по системе нумерации предприятия–изготовителя 

(штрихкод); 
– год выпуска (упаковки). 
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10  Комплектность 
Прибор    1 шт. 
Паспорт    1 экз. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Гарантийный талон   1 экз. 

Примечания  
1  Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность 
изделия. Полная комплектность указана в паспорте прибора. 
2  ЛПО1 и ЛПО2 поставляются по отдельному заказу. 
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11  Транспортирование и хранение 
11.1  Транспортирование и хранение приборов должно производиться согласно 

требований ГОСТ 12997, ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001. 
11.2  Приборы могут транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. 

Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно прави-
лам, действующим на соответствующих видах транспорта. 

11.3  Транспортирование приборов должно осуществляться при температуре ок-
ружающего воздуха от минус 25 °С до 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и 
вибраций. 

11.4  Условия хранения приборов в таре на складе изготовителя и потребителя 
должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутст-
вовать агрессивные примеси. Приборы следует хранить на стеллажах. 
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Приложение А. 
Габаритные и присоединительные размеры прибора 

Габаритные и присоединительные размеры прибора изображены на рисунке А.1. 
Расшифровка обозначений приведена в таблице А.1.  

 

 

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры 
прибора с типоразмерами корпуса 01 – 05. 

Расшифровка обозначений приведена в таблице А.1. 
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Таблица А.1 – Габаритные и присоединительные размеры прибора 

Геометрические размеры, мм 

Типоразмер корпуса 
А а В в С* 

01 150 140,4 70 55 148 

02 176 166,4 75 59 168 

03 239 226 90 69 194 

04 292 272,4 125 97 241 

05 335 315 165 140 248 

*  Для ЛПО с потенциометром размер увеличивается на 7,6 мм. 

Типоразмеры корпусов ПЧВ для разной выходной мощности приведены в таблице А.2. 

Таблица А.2 – Типоразмеры корпусов для разной выходной мощности ПЧВ 

Типоразмер 
корпуса 

Габаритные размеры 
корпуса, мм 

Выходная  
мощность, кВт 

Питающая сеть 

01 150×70×148 0,18 
01 150×70×148 0,37 
01 150×70×148 0,75 
02 176×75×168 1,5 
03 239×90×194 2,2 

200–240В, 
1 фаза 

01 150×70×148 0,37 
01 150×70×148 0,75 
02 176×75×168 1,5 
02 176×75×168 2,2 
03 239×90×194 3,0 

03 239×90×194 4,0 

03 239×90×194 5,5 

03 239×90×194 7,5 

04 292×125×241 11,0–15,0 

05 335×165×248 18,5–22,0 

380–480В, 
3 фазы 
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Приложение Б. Клеммы прибора. 
Схема электрических соединений 

Клеммы управления в конфигурациях PNP и заводских установках параметров 
прибора изображены на рисунке Б.1.  

 

 

Рисунок Б.1 – Клеммы управления прибора 
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Схема электрических соединений всех клемм изображена на рисунке Б.2. 

 

Рисунок Б.2 – Схема электрических соединений всех клемм прибора 

Примечание – Тормозной резистор следует подключить к клеммам 04 (BR-) и 
05 (UDC/BR+). 
 
ВНИМАНИЕ!  
Между клеммами 05 (UDC+/BR+) и 06 (UDC) может присутствовать напряжение 
до 850 В. Между этими клеммами нет защиты от короткого замыкания! 
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Приложение В. Параметры прибора 

Полный перечень параметров прибора приведен в таблице В.1. Доступ пользо-
вателя к параметрам обеспечен в режиме «Главное меню» (см. раздел 4.5). 

Среди параметров ПЧВ встречаются параметры типа «массив». Такие парамет-
ры сохраняют не одно, а несколько значений (элементов массива). Например, таков 
параметр 13-10 (Операнд компаратора – операнд сравнения). Этот параметр пред-
ставляет собой массив из четырех значений (значения всех элементов массивов 
индицируются числами, начиная с нуля). Таким образом, для параметра 13-10 име-
ются значения с индексом 0, 1, 2 и 3. При редактировании параметра, представляю-
щего собой массив значений, при переходе к редактированию значения параметра, 
на ЖКИ отображается не номер параметра, а индекс элемента массива, соответст-
вующего текущему параметру, и слово «Index». Так, на рисунке 4.2 отображена си-
туация редактирования элемента массива с индексом 2 (значение – 0).  

В тексте таблицы запись «Массив [4]» означает, что параметр относится к типу 
«массив» и включает четыре элемента с индексами 0, 1, 2, 3. 

Таблица В.1 – Параметры прибора (в столбце «№№» отображены номера 
групп параметров и параметров; в столбце «Знач/[ЗавУст]» отображены 
допустимые значения параметров и значения «по умолчанию» – заводские 
установки; знак «*» в номере параметра отображает отсутствие значения в 
разряде, сокращение «п.» – означает «параметр») 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
0-0*Основные настройки 
0-03  0; 1 

[0] 
Региональные настройки. Определяет номинальную частоту 
двигателя по умолчанию (п. 1-23):  
0 – Международные (50 Гц); 
1 – США (60 Гц) 
Параметр невозможно регулировать во время работы двига-
теля. 

0-04  0; 1; 2 
[1] 

Рабочее состояние при включении питания (ручном). Управ-
ляет запуском двигателя при его включении после выключе-
ния в режиме ручного управления. Если установлена ЛПО с 
потенциометром, то задание устанавливается в соответст-
вии с фактическим значением потенциометра. 
0 – Возобновить: ПЧВ запускается в том же состоянии (ручном 
или выключенном), как при выключении. Локальное задание 
сохраняется и используется после включения. 
1 – Принудительный останов, старое задание: ПЧВ включа-
ется в выключенном состоянии, двигатель останавливается 
после включения. Местное задание сохраняется и использу-
ется после включения. 
2 – Принудительный останов, задание=0: ПЧВ включается в 
выключенном состоянии, двигатель останавливается после 
включения. 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
0-1* Работа с наборами параметров: заданные пользователем параметры и разно-
образные внешние входы (например, шина, ЛПО, аналоговые / цифровые входы, 
обратная связь и т.д.) управляют работой ПЧВ. 
Совокупность всех параметров, управляющих ПЧВ, называется набором парамет-
ров. ПЧВ содержит 2 набора параметров: Набор 1 и Набор 2. 
Фиксированный набор заводских настроек можно скопировать в один или оба набо-
ра. Наличие нескольких наборов обеспечивает: 
– работу двигателя с одним набором параметров (активный набор) в процессе об-
новления параметров в другом наборе параметров (изменяемом наборе); 
– подключение различных двигателей (по одному) к ПЧВ (данные для различных 
двигателей можно помещать в различных наборах); 
– быструю замену настроек ПЧВ и/или двигателя во время работы двигателя (на-
пример, время изменения скорости или предустановленные задания) по шине или 
через цифровые входы; 
Кроме того, «Активный набор» можно задать как «Несколько наборов»: в этом случае 
активный набор выбирается подачей входного сигнала на клемму цифрового входа 
и/или через командное слово шины. 
ВНИМАНИЕ! Заводской набор нельзя использовать как Активный набор. 
0-10  1; 2; 9 

[1] 
Активный набор: 
1 – Набор 1 является активным. 
2 – Набор 2 – является активным. 
9 – Выбор активного набора через цифровой вход и/или ши-
ну, (см. п. 5 -1, значение 23).  

0-11  1; 2; 9 
[1] 

Изменяемый набор (Редактировать конфигурацию): изме-
няемый набор предназначен для обновления параметров 
ПЧВ с ЛПО или через шину. Он может совпадать или отли-
чаться от значения «Активный набор». 
Все наборы можно изменять в процессе работы независимо 
от активного набора. 
1 – Обновление параметров в Наборе 1.  
2 – Обновление параметров в Наборе 2.  
9 – Обновление параметров в наборе, выбранном в качестве 
«Активного набора» (см. п. 0 -10). 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
0-12  0; 20 

[20] 
Связь с наборами: связь обеспечивает синхронизацию зна-
чений параметров, не подлежащих изменению во время ра-
боты, позволяя переходить от одного набора к другому в 
процессе работы.  
Если наборы не связаны, то их изменение во время работы 
двигателя невозможно, и изменение набора не происходит 
до выбега двигателя. 
0 – нет связи: оставленные неизменными параметры в обоих 
наборах не подлежат изменению во время работы двигате-
ля. 
20 – связан: копирование значений параметров, «не подле-
жащих изменению во время работы» в текущий выбранный 
Изменяемый набор.  
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во время 
работы двигателя!  

0-31  0,00 – 9999,00 
[0,00] 

Мин. значение показаний, зад. пользователем. 
См. п. 1-05 

0-32  0,00 – 9999,00 
[100,0] 

Макс, значение показаний, зад. пользователем. См. п. 1-05 

0-4* Настройка кнопок лицевой панели. ПЧВ может работать в трех режимах:  
1) «Ручной»: управление ПЧВ осуществляется локально, дистанционное управление 
не допускается; при включении ручного режима подается пусковой сигнал. 
2) «Выключен»: останов ПЧВ выполняется с нормальным торможением; при выборе 
режима «Выключен» ПЧВ можно запустить только нажатием кнопок «Ручной» или 
«Авто» на ЛПО. 
3) «Авто»: в автоматическом режиме допускается дистанционное управление (по 
шине / цифровое). 
0-40  0; 1 

[1] 
Кнопка «Ручн<ой режим>»  
[0] Кнопка не действует. 
[1 ] Кнопка действует. 

0-41  0; 1; 2 
[1] 

Кнопка «Стоп/Сброс»  
[0] Кнопка не действует. 
[1] – сигнал останова и сброс при неисправностях. 
[2] – разрешен только сброс, функция Стоп (Выкл.) запреще-
на. 

0-42  0; 1 
[1] 

Кнопка «Авто<матический режим>» 
[0] Кнопка не действует. 
[1] Кнопка действует. 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
0-5* Копирование с ЛПО (Сохранение) 
0-50  0; 1; 2; 3 

[0] 
Копирование с ЛПО: ЛПО можно использовать для сохране-
ния наборов – для передачи данных при перемещении па-
раметров из одного ПЧВ в другой. Включение функции «Ко-
пирование с ЛПО» возможно только на ЛПО и только после 
выбега двигателя. 
0 – не копировать. 
1 – копирование всех настроек из ПЧВ в ЛПО. 
2 – копирование всех настроек из ЛПО в ПЧВ. 
3 – Копирование данных, не зависящих от типоразмера дви-
гателя, из ЛПО в ПЧВ. 

0-51  (0) Не копиро-
вать 
0; 1; 2; 9 
[0] 

Копирование набора: служит для копирования содержимого 
Активного Набора (заданного п. 0 -10) в Изменяемый набор. 
При создании копии набора следует проверить, что мотор 
остановлен выбегом! 
ВНИМАНИЕ! Клавиатура / база данных параметров блоки-
руется на время копирования набора! 
Для редактирования набора, выбранного в п. 0 -11 «Изме-
няемый набор»: 
0 – функция копирования не действует; 
1 – копирование из Набора 1; 
2 – копирование из Набора 2; 
9 – копирование из набора заводских установок. 

0-6* Пароль. Служит для защиты от случайного изменения важных параметров. Па-
раметры, защищенные паролем, можно читать, но невозможно редактировать без 
ввода пароля. 
0-60 0 – 999 

[0] 
Вводится пароль для доступа в Главное меню с помощью 
кнопки. Значение «0» задает отсутствие пароля. 
ВНИМАНИЕ! Пароль влияет на работу только через ЛПО 
(не влияет на работу через шину). 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-** Нагрузка / двигатель Общие настройки 
1-00  0; 3 

[0] 
Режим конфигурирования: используется для выбора исполь-
зуемого принципа управления при включенном дистанцион-
ном задании. 
ВНИМАНИЕ! При изменении этого п. выполняется сброс п. 
3-00, 3-02 и 3-03 в значения по умолчанию. 
0 – разомкнутый контур скорости – для нормального регули-
рования скорости (задания). 
3 – замкнутый контур процесса – обеспечивает управление 
замкнутым контуром процесса. 
Дополнительную информацию о ПИ-регуляторе см. в группе 
п. 7-3*. При работе в замкнутом контуре процесса п. 4-10 
«Направление вращения двигателя» должен иметь значение 
0 «По час. стрелке». 
ВНИМАНИЕ! Этот параметр невозможно регулировать во 
время работы двигателя. 

1-01  0; 1 
[1] 

Принцип управления двигателем: используется при парал-
лельном подключении двигателей и/или для специального 
применения двигателей.  
0 – U/f (настройки U/f устанавливаются в п. 1-55 и 1-56); при 
выполнении управления U/f не включается компенсация 
скольжения и нагрузки. 
1 – VVC+ – режим нормальной работы, включающий компен-
сацию скольжения и нагрузки.  

1-03  0; 2 
[0] 

Характеристики крутящего момента: с более высокими ха-
рактеристиками крутящего момента можно обеспечить низ-
кое потребление энергии, а также высокий крутящий момент. 
0 – постоянный крутящий момент на валу двигателя обеспе-
чивается при переменной скорости. 
2 – автоматическая оптимизация энергопотребления; функ-
ция автоматически оптимизирует энергопотребление цен-
тробежного насоса и вентилятора. См. п. 14-41 «Минималь-
ное намагничивание при АОЭ». 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-05 0; 2 

[2] 
Конфигурационный режим локального управления. П. ис-
пользуется для определения задания или управления устав-
кой при переходе из автоматического режима в режим ручно-
го управления на ЛПО. П. важен только тогда, когда для па-
раметра 1-00 «Режим конфигурирования» установлено зна-
чение 3 («Замкнутый контур процесса»).  
0 – разомкнутый контур скорости – в режиме ручного управ-
ления привод всегда работает в конфигурации без обратной 
связи, независимо от значения п. 1-00 «Режим конфигуриро-
вания». Потенциометр ЛПО (если есть) или кнопки со стрел-
ками «вверх/вниз» определяют выходную частоту, ограни-
ченную верхним/нижним пределом скорости двигателя (п. 4-
14 и 4-12). 
2 – как конфигурация в п. 1-00. Если для п. 1-00 «Режим 
конфигурирования» установлено значение 0 («Разомкнутый 
контур»), то функция работает, как описано выше. Если для 
п. 1-00 установлено значение 3 («Замкнутый контур процес-
са»), то переход из автоматического режима в режим ручно-
го управления приводит к изменению уставки с помощью 
потенциометра ЛПО или кнопок со стрелками «вверх/вниз».  
Изменение ограничено максимальным / минимальным зада-
нием (п. 3-02 и 3-03). 

1-2* Данные двигателя.  
Ввод данных с этикетки двигателя (мощность, напряжение, частота, ток и скорость). 
Включение ААД (см. п. 1-29). Заводские установки для дополнительных данных дви-
гателя (п. 1-3*), вычисляются автоматически.  

ВНИМАНИЕ! П. в группе п. 1-2* нельзя регулировать во время работы двигателя. 
1-20  1–20 Мощность двигателя (кВт / л.с.).  

Задается мощность двигателя. Допускаются значения между 
двумя типоразмерами меньше номинальной мощности и 
одним типоразмером больше номинальной мощности VLT. 
ВНИМАНИЕ! Изменение этого п. влияет на п. от 1-22 до 1-
25, 1-30, 1-33 и 1-35. 
1 – 0,09/0,12; 2 – 0,12/0,16; 3 – 0,18/0,25; 4 – 0,25/0,33; 
5 – 0,37/0,50; 6 – 0,55/0,75; 7 – 0,75/1,00; 8 – 1,10/1,50;  
9 – 1,50/2,00; 10 – 2,20/3,00; 11 – 3,00/4,00; 12 – 3,70/5,00; 13 
– 4,00/5,40; 14 – 5,50/7,50; 15 – 7,50/10,00;  
16 – 11,00/15,00; 17 – 15,00/20,00; 18 – 18,50/25,00;  
19 – 22,00/29,50; 20 – 30,00/40,00 

1-22  50 – 999 
[30 – 400] 

Напряжение двигателя (В). 
Зависит от типа двигателя 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-23  20 – 400 

[50] 
Частота двигателя (Гц). 
Зависит от типа двигателя 

1-24  0,01 – 43,00 Ток двигателя (А). 
Зависит от типа двигателя 

1-25  100 – 9999  Номинальная скорость двигателя (об./мин). 
Зависит от типа двигателя. 

1-29  0; 2 
[0] 

Автоматическая адаптация двигателя (ААД). Используется 
для оптимизации параметров двигателя. П. не может быть 
изменен во время работы двигателя!  
Для включения ААД следует: 
1. Остановить привод и убедиться, что вал двигателя непод-
вижен. 
2. Задать значение 2 («Включ. ААД»). 
3. Подать сигнал пуска (с ЛПО – нажать кнопку «Ручн»; в 
режиме дистанционного управления – подать сигнал пуска 
на клемму 18).  
0 – функция ААД отключена. 
2 – функция ААД включена. 
ВНИМАНИЕ! Оптимальная настройка ПЧВ достигается при 
запуске ААД на холодном двигателе. 

1-З* Дополнительные данные двигателя. Регулировка дополнительных данных дви-
гателя одним из следующих способов:  
1. Запустить ААД на холодном двигателе. ПЧВ измеряет значение на двигателе 
(см. рисунок В.1). 
2. Ввести значение X1 (п.1-33) вручную. Это значение нужно получить у поставщика 
двигателя. 
3. Воспользоваться значением X1 по умолчанию. ПЧВ определяет значение на осно-
ве данных паспортной таблички двигателя. 
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во время работы двигателя. 
1-30   Активное сопротивление статора (Rs) (Ом). Задать значение 

сопротивления статора. Зависит от типа двигателя. 
См. рисунок В.1 

 

Рисунок В.1 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-33   Реактивное сопротивление рассеяния статора (Х1) (Ом). 

Задать реактивное сопротивление рассеяния статора дви-
гателя. Зависит от типа двигателя. См. рисунок В.1 

1-35   Основное реактивное сопротивление (Xh) (Ом) Задать ос-
новное реактивное сопротивление двигателя. Зависит от 
типа двигателя. См. рисунок В.1 

1-5* Настройки, не зависящие от нагрузки 
1-50 0 – 300  

[100] 
Намагничивание двигателя при нулевой скорости (%). П. 
обеспечивает различные тепловые нагрузки на двигатель 
при работе на малых скоростях. Вводится значение в про-
центах от номинального тока намагничивания. Если за-
данное значение слишком мало, то возможно снижение 
крутящего момента на валу двигателя. 

1-52 0,0 – 10,0 
[0,0] 

Минимальная скорость нормального намагничивания [Гц]. 
Параметр используется совместно с п. 1-50. Задается час-
тота, требуемая для нормального тока намагничивания. 
Если устанавливается значение частоты меньше частоты 
скольжения двигателя, то п. 1-50 («Намагничивание двига-
теля при нулевой скорости вращения») не включается. 
См. рисунок В.2. 

 

Рисунок В.2 

1-55 
массив 
[6] 

0,0 – 999,9 
[0,0] 

Характеристика (U/f – U) (В). Параметр относится к пара-
метрам типа массива [6]. Действует только в том случае, 
когда для п. 1-01 «Принцип управления двигателем» уста-
новлено значение 0 («U/f»). 
Вводится значение напряжения в каждой точке по частоте, 
чтобы вручную построить характеристику U/f, соответст-
вующую двигателю. Частотные точки определяются в п. 1-
56 «Характеристика U/f – F». 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-56 
массив 
[6] 

0,00 – 400 
[0,0] 

Характеристика (U/f – F) (Гц). Параметр относится к пара-
метрам типа массива [6]. Действует только в том случае, 
когда для параметра 1-01 («Принцип управления двигате-
лем») установлено значение 0 («U/f»). 
Вводятся частотные точки, чтобы вручную построить ха-
рактеристику U/f, соответствующую двигателю. Напряже-
ние в каждой частотной точке определяется в п. 1-55 «Ха-
рактеристика U/f – U». 
Следует: задать характеристику U/f, основанную на 6 оп-
ределяющих напряжениях и частотах (см. рисунок В.3). 
Упростить характеристику U/f, объединяя две или более 
точек (напряжения и частоты), которые, соответственно, 
становятся равными. 
ВНИМАНИЕ! Для п. 1-56 применяется следующее прави-
ло: [0] ≤ [1] ≤ [2] ≤ [3] ≤ [4] ≤ [5] 
 

 
Рисунок В.3 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-6* Настройки, зависящие от нагрузки  
1-60  0 – 199 

[100] 
Компенсация нагрузки на низкой скорости (%). П. использу-
ется для получения оптимального значения характеристики 
U/f при работе на малой скорости. Вводится процентное зна-
чение в соответствии с нагрузкой при работе двигателя на 
малой скорости. Точка переключения автоматически вычис-
ляется на основании типоразмера двигателя, см. рисунок 
В.4. 

 

Рисунок В.4 

1-61  0 – 199 % 
[100%] 

Компенсация нагрузки на высокой скорости (%). П. использу-
ется для получения оптимальной компенсации нагрузки при 
работе двигателя на высокой скорости. Вводится процентное 
значение для компенсации в соответствии с нагрузкой при 
работе двигателя на высокой скорости. Точка переключения 
автоматически вычисляется на основании типоразмера двига-
теля, см. рисунок В.4. 

1-62  -400 – 399 
[100] 

Компенсация скольжения двигателя в зависимости от на-
грузки (%). Вычисляется автоматически на основе номи-
нальной скорости двигателя, nM,N. 
ВНИМАНИЕ! Функция активна только тогда, когда для п. 1-00 
(«Режим конфигурирования») установлено значение 0 («Ра-
зомкн. контур скорости») и когда для п. 1-01 («Принцип 
управления двигателем») установлено значение 1 («VVC+»). 

1-63  0,05 - 5,00 сек  
[0,10 сек]  

Пост. времени компенсации скольжения (секунды). Скорость 
реакции при компенсации скольжения. Большое значение 
соответствует медленной реакции, низкое – быстрой. Если 
возникают проблемы с резонансом на низких частотах, то 
следует задавать большее значение времени. 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-7* Регулировки пуска 
1-71 0,0 - 10,0 сек 

[0,0 сек] 
Задержка запуска (секунды) – определяет требуемое время 
задержки от подачи команды запуска до начала ускорения 
двигателя.  
Установка значения 0,0 запрещает «Функцию запуска» (п. 1-
72) в ответ на заданную команду запуска.  
П. 1-72 «Функция запуска» –  включен в течение времени 
«Время задержки запуска» (п.1-71). 

1-72  0; 1; 2  
[2] 

Функция запуска  
0 – время задержки/удержания постоянным током – на дви-
гатель подается постоянный ток удержания (п. 2-00) в тече-
ние времени задержки запуска. 
1 – время задержки/ торможения постоянным током – на дви-
гатель подается постоянный ток торможения (п. 2-01) в тече-
ние времени задержки запуска. 
2 – время задержки/выбега – ПЧВ останавливается с выбе-
гом за время задержки пуска (П выключен). 

1-73  0; 1 
[0] 

Запуск с хода. Используется для подхвата вращающегося 
двигателя, например, после пропадания напряжения сети. 
Функция не подходит для грузоподъемного оборудования. 
0 – запрещено: запуск с хода не требуется. 
1 – разрешено: ПЧВ разрешает подхват вращающегося дви-
гателя. 
ВНИМАНИЕ! При разрешении подхвата вращающегося дви-
гателя п. 1-71 («Задержка запуска») и 1-72 («Функция запус-
ка») не действуют. 

1-8* Регулировки останова 
1-80 0; 1 

[0] 
Функция при останове: работает в следующих ситуациях: 
– подана команда останова и выходная скорость уменьша-
ется до значения «Минимальная скорость для функции при 
останове». 
– команда запуска удалена (в режиме ожидания), и выходная 
скорость уменьшается до значения п.1-82 («Минимальная 
скорость для функции при останове»). 
– подана команда торможения постоянным током, и время 
этого торможения истекло; 
– при работе двигателя вычисленная выходная скорость 
ниже, чем п.1-82 («Минимальная скорость для функции при 
останове»). 
0 – останов с выбегом – инвертор останавливается с выбе-
гом; 
1 – удержание постоянным током – на двигатель подается 
постоянный ток.  
Дополнительную информацию см. в п. «2-00 Ток удержа-
ния». 

1-82  0,0 – 20,0 
[0,0] 

Минимальная скорость для функции при останове (Гц) – ус-
тановка скорости, при которой должен включаться п. 1-80 
(«Функция при останове»). 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
1-9* Температура двигателя. При контроле расчетной температуры двигателя ПЧВ 
может оценивать температуру двигателя без установки термистора. Поэтому воз-
можно получение предупреждения или аварийного сигнала, если превышен рабочий 
предел температуры двигателя. 
1-90  0; 1; 2; 3; 4 

[0] 
Тепловая защита двигателя. При использовании ETR (элек-
тронного теплового реле) температура двигателя вычисля-
ется на основе частоты, скорости и времени. Рекомендуется 
использование функции ETR при отсутствии термистора. 
0 – нет защиты: запрещает контроль температуры. 
1 – предупреждение по термистору: термистор, подключенный к 
цифровому или аналоговому входу, выдает предупреждение при 
превышении верхнего предела температуры двигателя, см. п. 1-
93 («Ист. термистора»). 
2 – отключение по термистору – термистор, подключенный к 
цифровому или аналоговому входу, выдает аварийный сиг-
нал и отключает ПЧВ при превышении верхнего предела 
температуры двигателя, см. п. 1-93 («Источник термистора»). 
3 – предупреждение ETR: предупреждение выдается при 
превышении верхнего предела вычисленной температуры 
двигателя. 
4 – отключение по ETR: при превышении верхнего предела 
вычисленной температуры двигателя выдается аварийный 
сигнал и ПЧВ отключается. 
ВНИМАНИЕ! Вычисление ETR выполняется по данным дви-
гателя (п. группы 1-2*). 

1-93  0; 1; 6  
[0] 

Источник термистора: выбор входной клеммы термистора. 
0 – нет: термистор не подключен. 
1 – аналоговый вход 53: подключение термистора к клемме 
аналогового входа 53. 
ВНИМАНИЕ! Если Аналоговый вход 53 выбран в качестве 
источника термистора, то он не может быть выбран для дру-
гих целей. 
6 – цифровой вход 29: подключение термистора к клемме 
цифрового входа 29. Пока этот вход работает как вход тер-
мистора, он не отвечает на функцию, выбранную в п. 5-13 
(«Цифровой вход 29»), но значение п. 5-13 остается неизме-
ненным в базе данных параметров, пока функция не вклю-
чена. 
Для входов (аналогового и цифрового):  
– напряжение питания: 10 В;  
– порог отключения: от <800 Ом до >2,9 кОм. 
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Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
2-** Торможение.  
2-0* Торможение постоянным током. Торможение вращающегося двигателя прило-
жением постоянного тока к двигателю. 
2-00  0 - 150 

[50] 
Удержание постоянным током (%).Значение удерживающего 
тока задается в процентах от номинального тока двигателя, 
заданного в п. 1-24 («Ток двигателя»). 100 % постоянного 
тока удержания соответствует IM,N. 
П. обеспечивает удержание двигателя (удерживающий мо-
мент) или предварительный прогрев двигателя. 
Параметр активирован, если значение «Удержание постоян-
ным током» выбрано для п. 1-72 («Функция запуска») или 
для п. 1-80 («Функция при останове»). 
ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительной подачи полного тока 
(100%), так как это может привести к перегреву двигателя. 

2-01  0 - 150 % 
[50%] 

Ток торможения постоянным током (%). Задается постоян-
ный ток для торможения вращающегося двигателя. Тормо-
жение включается одним из следующих четырех способов: 
1) Команда торможения постоянным током, см. п. 5-1 (значе-
ние 5). 
2) Функция включения торможения постоянным током, см. п. 
2-04. 
3. Торможение постоянным током, выбранное как функция 
запуска, см. п. 1-72. 
4. Торможение постоянным током совместно с функцией 
«Запуск с хода», п. 1-73. 

2-02  0,0 - 60,0 
[10,0] 

Время торможения постоянным током (секунды). Задает пе-
риод, во время которого на двигатель подается «Ток тормо-
жения постоянным током» (п. 2-01).  
ВНИМАНИЕ! Если торможение постоянным током включено 
как функция запуска, то время торможения определяется 
временем задержки запуска. 

2-04  0,0 - 400,0 
[0,0] 

Скорость включения торможения постоянным током (Гц). 
Задается скорость включения торможения постоянным то-
ком для подачи тока торможения (см. п. 2-01), при торможе-
нии. При задании значения 0 функция выключена. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
2-1* Функция энергии торможения. Параметры группы используются для выбора па-
раметров динамического торможения 
2-10 0; 1; 2 

[0] 
Функция торможения.  
Резистивное торможение ограничивает напряжение в про-
межуточной цепи, когда двигатель работает в режиме гене-
ратора. Без тормозного резистора ПЧВ выключится. 
Резистивное торможение потребляет дополнительную энер-
гию, возникающую при торможении двигателя. ПЧВ с тормо-
зом останавливает двигатель быстрее, чем без тормоза, 
поэтому используется чаще, но для применения требуется 
подключение внешнего тормозного резистора. 
ВНИМАНИЕ! Резисторный тормоз работает только в ПЧВ со 
встроенным динамическим тормозом: должен быть подклю-
чен внешний резистор. 
Торможение переменным током является альтернативой 
резисторному тормозу. Оно потребляет дополнительную 
энергию из-за потерь мощности в двигателе. Важно помнить, 
что увеличение потерь мощности приводит к повышению 
температуры двигателя. 
0 – Выключено: нет функции торможения. 
1 – Резистивное торможение включено. 
2 – Торможение переменным током включено. 

2-11  5 – 5000 
[5] 

Тормозной резистор (ом). Задается значение сопротивления 
тормозного резистора. 

2-16 0 – 150 
[100] 

Максимально допустимый ток для торможения переменным 
током (%) (задается, чтобы исключить перегрев мотора). 100 
% соответствует току двигателя, заданному в п. 1-24. 

2-17  0; 1; 2 
[0] 

Контроль перенапряжения. Режим контроля перенапряжения 
предназначен для уменьшения опасности отключения ПЧВ 
при перенапряжении в цепи постоянного тока, обусловлен-
ном поступлением энергии рекуперации от нагрузки. 
Перенапряжение возникает, например, когда время тормо-
жения слишком мало по сравнению с инерцией фактической 
нагрузки. 
0 – запрещено: контроль перенапряжения не активен / не 
требуется. 
1 – разрешено (не при останове): контроль перенапряжения 
включен, если нет сигнала останова. 
2 – разрешено: контроль перенапряжения выполняется так-
же и при появлении сигнала останова. 
ВНИМАНИЕ! Если выбран тормозной резистор в п. 2-10 
(«Функция торможения»), то контроль перенапряжения не 
осуществляется, даже если он разрешен в этом параметре. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
2-2* Механический (электромагнитный) тормоз. Для грузоподъемного оборудования 
необходим электромагнитный тормоз. Тормоз управляется с помощью реле, которое 
отпускает тормоз при включении. 
Тормоз включается, когда отключается ПЧВ, или подается команда останова с выбе-
гом, или когда скорость двигателя падает ниже значения, заданного в п. 2-22 («Ско-
рость включения тормоза»). 
2-20  0,00 – 100,0 

[0,00] 
Ток отпускания тормоза (А). Задается ток двигателя, при 
котором происходит отпускание тормоза. Если время за-
держки запуска истекло, и ток двигателя ниже, чем Ток от-
пускания тормоза, то ПЧВ отключается. 

2-22  0,0 – 400,0 Гц  
[0,0 Гц] 

Скорость включения тормоза (Гц). Если двигатель останав-
ливается замедлением скорости, то тормоз включается при 
скорости двигателя меньшей, чем «Скорость включения 
тормоза». 
Двигатель замедляется для остановки в следующих ситуа-
циях: 
– удалена команда запуска (режим ожидания); 
– подана команда останова; 
– включен быстрый останов (используется быстрый останов 
замедлением скорости). 
Тормоз включается автоматически, если ПЧВ отключается 
или выдает аварийный сигнал. 

3-** Задание / Изменение скорости. Параметры для обработки задания, определения 
ограничений и задания реакции ПЧВ на изменения. 
3-0* Пределы задания. Параметры для настройки единицы измерения задания, пре-
делов и диапазонов. 
3-00  0; 1  

[0] 
Диапазон задания. Выбирается диапазон задания и сигналы 
обратной связи.  
Если для п. 1-00 («Режим конфигурирования») установлено 
значение 0 («Разомкнутый контур процесса (процесс без 
обратной связи)»), то разрешены только положительные 
значения: 
0 – «Мин – Макс»: диапазоны уставки задания могут иметь 
только положительные значения.  
Если для п. 1-00 («Режим конфигурирования») установлено 
значение 3 («Замкнутый контур процесса (процесс с обрат-
ной связью)»), то разрешены и положительные, и отрица-
тельные значения: 
1 – «-Макс – +Макс»: диапазоны могут иметь как положи-
тельные, так и отрицательные значения. 

 



Приложение В. Параметры прибора 
 

61 

Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
3-02  -4999 – 4999 

[0,000] 
Минимальное задание. Вводится значение минимального 
задания. Сумма всех внутренних и внешних заданий бу-
дет зафиксирована как значение минимального задания 
(ограничена им), см. п. 3-02. 
Используется для задания предельных значений уставки 
и сигнала обратной связи. 

3-03  -4999 – 4999 
[50,00] 

Максимальное задание. Значение максимального зада-
ния регулируется в диапазоне от значения минимального 
задания до 4999. Вводится значение максимального за-
дания. 
Сумма всех внутренних и внешних заданий будет зафик-
сирована как значение максимального задания (ограни-
чена им), см. п. 3-02. 
Используется для задания предельных значений уставки 
и сигнала обратной связи. 

3-1* Задания. Параметры для установки источников задания. Выбираются предуста-
новленные задания для соответствующих цифровых входов в группе параметров 
«5.1* Цифровые входы». 
3-10 
массив 
[8] 

-100,0 – 100,0 
% 
[0,00 %] 

Предустановленное задание. Параметр относится к па-
раметрам типа массив [8]. Настройка параметра содер-
жит 8 предустановленных заданий, которые можно выби-
рать через 3 цифровых входа или через шину (см. группу 
параметров 5.1*). 
Используя программирование массива, вводятся различ-
ные предустановленные задания. 
Обычно, 100% равно значению, заданному в п. 3-03 
(«Максимальное задание»). Исключением является си-
туация, когда для п. 3-00 установлено значение 0 («Мин – 
Макс»).  

3-11 0,0 – 400,0 
[5,0] 

Фиксированная скорость (Гц) – указывается фиксирован-
ная выходная скорость, имеет приоритет над выбранной 
скоростью задания (см. п.5 -1*, значение 14). 
Когда двигатель останавливается в фиксированном ре-
жиме, сигнал фиксированной скорости действует, как сиг-
нал запуска. 
Снятие фиксированного сигнала приводит к работе дви-
гателя в выбранной конфигурации. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
3-12  0,00 – 100,0 

[0,00] 
Значение разгона/замедления (%). Функция разгона/ замед-
ления включается с помощью команды входа (см. п. 5-1*, 
значение 28/29). Если команда активна, то значение разго-
на/замедления (в %) добавляется к функции задания сле-
дующим образом: 
{Задание = Задание + [Задание  (Разгон Замедле-
ние) / 100]} 
{Задание = Задание − [Задание  (Разгон Замедле-
ние) / 100]} 
Когда включается команда входа, задание возвращается к сво-
ему исходному значению, т.е. [Задание = Задание + 0]. 

3-14  -100,0 – 100,0 
% 
[0,00 %] 

Предустановленное относительное задание (%). Задается (в %) 
фиксированное значение, которое должно добавляться к пере-
менной величине, определенной в п. 3-18 («Источник относи-
тельного масштабированного задания»). 
Сумма фиксированной и переменной величин (обозначена Y 
на рисунке В.5) умножается на фактическое задание (обо-
значено Х на рисунке В.5). Это произведение добавляется к 
действующему заданию:  
[X + (X)  (Y / 100)]. 

 

Рисунок В.5 

3-15 0; 1; 2; 8; 11; 
21 
[1] 

Источник задания 1. П. 3-15, 3-16 и 3-17 задают до 3 различ-
ных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания опре-
деляет фактическое задание. Указывается в качестве источ-
ника задания: 
0 – сигнал задания не определен; 
1 – аналоговый вход 53, см. п. 6-1*; 
2 – аналоговый вход 60, см. п. 6-2*; 
8 – импульсный вход 33, см. п. 5-5*; 
11 – локальное задание шины, см. п. 8-9*; 
21 – потенциометр ЛПО, см. п. 6-8*. 

3-16  0; 1; 2; 11; 21 
[2] 

Источник задания 2. Описание см. в п. 3-15.  

3-17  0; 1; 2; 11; 21 
[11] 

Источник задания 3. Описание см. в п. 3-15.  
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3-18  0; 1; 2; 8; 11; 

21 
[0] 

Источник относительного масштабирования: источник пере-
менной величины, которая должна добавляться к фиксиро-
ванной величине, заданной в п. 3-14 («Предустановленное 
относительное задание»).  
0 – сигнал задания не определен; 
1 – аналоговый вход 53, см. п. 6-1*; 
2 – аналоговый вход 60, см. п. 6-2*; 
8 – импульсный вход 33, см. п. 5-5*; 
11 – локальное задание шины, см. п. 8-9*; 
21 – потенциометр ЛПО, см. п. 6-8*. 

3-4* Изменение скорости 1. Процесс линейного изменения скорости характеризуется 
увеличением скорости с постоянным ускорением до достижения требуемой скорости.  
По достижении требуемого значения скорость может быть превышена, что может 
приводить к кратковременным колебаниям скорости до стабилизации.  
При S-образном типе изменения скорости скорость изменяется более плавно для 
компенсации рывков по достижении скорости. 
На рисунке В.6 показано сравнение двух типов изменения скорости. 
Процесс изменения скорости включает: 
Разгон (время ускорения) от 0 до номинальной частоты двигателя (пар. 1-23). 
Торможение (время замедления) от номинальной частоты двигателя (пар. 1-23) до 0. 
Ограничение: Слишком короткое время ускорения может вызвать предупреждение 
«Предельный крутящий момент» (W12) и/или «Перенапряжение в цепи постоянного 
тока» (W7). Изменение скорости прекращается, когда преобразователь частоты дос-
тигает режима двигателя с предельным крутящим моментом (пар. 4-16). 
Слишком короткое время торможения может вызвать предупреждение «Предельный 
крутящий момент» (W12) и/или «Перенапряжение в цепи постоянного тока» (W7). 
Изменение скорости прекращается, когда преобразователь частоты достигает режи-
ма генератора с предельным крутящим моментом (пар. 4-17) и / или внутреннего 
ограничения перенапряжения по постоянному току. 

 

Рисунок В.6 
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3-40  0; 2 

[0] 
Изменение скорости, тип 1: 
0 – линейный тип: постоянное ускорение/торможение. 
2 – S-образный тип: плавная компенсация рывков при 
ускорении/замедлении. 

3-41  0,05 – 3600 
[3,00] 

Время разгона 1 (секунды): время разгона от 0 Гц до 
номинальной частоты двигателя (fном), заданной п. 1-23. 
Время разгона выбирается таким, чтобы не превысить 
предельный крутящий момент (см. п. 4-17). 

3-42  0,05 – 3600 
[3,00] 

Время замедления 1 (секунды): время замедления от 
номинальной частоты двигателя (fном), см. п. 1-23, 
до 0 Гц. Время замедления выбирается таким, чтобы в 
ПЧВ не возникало перенапряжения из-за регенератив-
ного режима двигателя. Кроме того, в регенеративном 
режиме крутящий момент не должен превышать пре-
дельное значение, установленное в п. 4-17. 

3-5* Изменение скорости 2. Изменение скорости 2 – альтернативное задание изме-
нения скорости.  
Переход с Изменения скорости 1 (параметры 3-4*) на изменение скорости 2 (пара-
метры 3-5*) осуществляется через цифровой вход. См. п. 5-1*, значение 34.  
Описание типов изменения скорости см. п. 3-4*. 
3-50  0; 2 

[0] 
Изменение скорости, тип 2: 
0 – линейное: постоянное ускорение/торможение; 2 – S-
образное изменение скорости: плавная компенсация 
толчков при ускорении/ замедлении. 

3-51 0,05 – 3600 
[3,00] 

Время разгона 2 (секунды): время разгона от 0 Гц до 
номинальной частоты двигателя (fном), заданной п. 1-23. 
Время разгона выбирается таким, чтобы не превысить 
предельный крутящий момент (см. п. 4-16). 

3-52  0,05 – 3600 
[3,00] 

Время замедления (торможения) 2 (секунды): время 
замедления от номинальной частоты двигателя (fном), 
см. п. 1-23, до 0 Гц. Время замедления выбирается та-
ким, чтобы в инверторе не возникало перенапряжения 
из-за регенеративного режима двигателя. Кроме того, в 
регенеративном режиме крутящий момент не должен 
превышать предельное значение, установленное в п. 4-
16. 
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3-8* Другие изменения скорости. 
Параметры торможения для фиксации скорости и быстрого останова. С помощью 
функции изменения скорости до фиксированной величины можно и увеличивать ско-
рость и уменьшать ее, в то время как функция торможения для быстрого останова 
позволяет только уменьшать скорость. 
3-80 0,10 – 3600 

[3,0] 
Темп изменения скорости при переходе на фиксирован-
ную скорость (секунды). Линейное изменение скорости 
возможно, когда включена функция изменения до фик-
сированной скорости (см. п. 5-1*, значение 14). 
Время разгона равно времени торможения. 
Время изменения скорости при переходе на фиксиро-
ванную скорость отсчитывается с момента поступления 
сигнала с выбранного цифрового входа или порта по-
следовательной связи. 

3-81 0,10 – 3600 
[3,0] 

Время замедления для быстрого останова (секунды). 
Линейное изменение скорости возможно, когда включе-
на функция быстрого останова (см. п. 5-1*, значение 4). 

4-** Пределы / Предупреждения. Группа параметров для конфигурирования преде-
лов и предупреждений. 
4-1* Пределы двигателя. Параметры для определения скорости, крутящего момента 
и рабочего диапазона тока двигателя. 
4-10  0; 1; 2 

[2] 
Направление вращения двигателя.  
Когда клеммы 96, 97 и 98 подсоединены к U, V и W со-
ответственно, двигатель вращается по часовой стрелке 
(если смотреть спереди). 
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во вре-
мя работы двигателя. 
0 – по часовой стрелке; предотвращает вращение дви-
гателя против часовой стрелки. Если п. 1-00 («Режим 
конфигурирования») имеет значение 3 («Замкнутый кон-
тур процесса»), то значение этого параметра обяза-
тельно должно быть 0 («По часовой стрелке»). 
1 – против часовой стрелки; настройка предотвращает 
вращение двигателя по часовой стрелке. 
2 – оба направления: двигатель может вращаться в 
обоих направлениях. Выходная частота ограничена 
диапазоном от нижнего предела скорости двигателя 
(п. 4-12) до верхнего предела скорости двигателя  
(п. 4-14). 
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4-12  0,0 – 400,0 

[0,0] 
Нижний предел скорости вращения двигателя (Гц): ми-
нимальный предел скорости двигателя, соответствую-
щий минимальной выходной частоте вала двигателя. 
ВНИМАНИЕ! Минимальная выходная частота является 
абсолютным значением, поэтому отклонения от нее 
не допустимы. 

4-14  0,0 – 400,0 
[65,0] 

Верхний предел скорости вращения двигателя (Гц): 
максимальная скорость двигателя, соответствующая 
максимальной выходной частоте вала двигателя. 
ВНИМАНИЕ! Максимальная выходная частота является 
абсолютным значением, поэтому отклонения от нее 
не допустимы. 

4-16  0 – 400 
[150] 

Двигательный режим с ограничением момента (%): пре-
дельный крутящий момент для работы двигателя. 
Эта настройка не сбрасывается автоматически на значе-
ние по умолчанию при изменении настроек в п. 1-00 – 1-
25 («Нагрузка / двигатель»). 

4-17  0 – 400 
[150] 

Режим генератора с ограничением момента (%): пре-
дельный крутящий момент для генераторного 
режима. Эта настройка не сбрасывается автоматически 
на значение по умолчанию при изменении настроек в 
п. 1-00 - 1-25 («Нагрузка / двигатель»). 

4-5* Настраиваемые Предупреждения. Группа пара метров, содержащая настраи-
ваемые пределы предупреждения для тока, скорости, задания и обратной связи. 
Предупреждения отображаются на ЖКИ ЛПО, выводятся на программируемый вы-
ход или последовательную шину. 
4-50  0,00 – 60,00 

[0,00] 
Предупреждение: низкий ток (А): нижний предел диапа-
зона тока. Предупреждение возникает при снижении 
тока ниже заданного предела. 

4-51  0,00 – 60,00 
[60,00] 

Предупреждение: высокий ток (А): верхний предел диа-
пазона тока. Предупреждение возникает при повышении 
тока выше заданного предела. 

4-58  0; 1 
[1] 

Обнаружение обрыва фазы двигателя. Потеря фазы 
двигателя приводит к падению крутящего момента дви-
гателя. Этот контроль может быть отключен для специ-
альных целей (например, для маломощных двигателей, 
работающих в простом режиме U/f), но поскольку суще-
ствует риск перегрева двигателя, рекомендуется, чтобы 
функция была включена. 
Потеря фазы двигателя приводит к отключению ПЧВ и 
возникновению аварийного сигнала. 
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во вре-
мя работы двигателя. 
0 – выключено; 1 – включено. 
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4-6* Исключения. В некоторых случаях может возникать резонанс. Резонансные точ-
ки необходимо обходить путем создания байпаса. ПЧВ разгоняется через область 
обхода, быстро проходя точки резонанса. 
4-61 
массив 
[2] 

0,0 – 400,0 
[0,0] 

«Исключить скорость с» (Байпас скорости с) (Гц). 
Параметр относится к параметрам типа массив [2]. 
Нижний или верхний предел интервала скоростей, под-
лежащих обходу. 
Не имеет значения, какой из параметров – «…с» или 
«…до» (4-61 или 4-63) является верхним или нижним 
пределом. Но если для обоих параметров установлено 
одинаковое значение, функция байпаса скорости не 
действует. 

4-63 
массив 
[2] 

0,0 – 400,0 
[0,0] 

«Исключить скорость до» (Байпас скорости до) (Гц). 
Параметр относится к параметрам типа массив [2]. 
Нижний или верхний предел интервала скоростей, под-
лежащих обходу. 
Не имеет значения, какой из параметров – «…с» или 
«…до» (4-61 или 4-63) является верхним или нижним 
пределом. Но если для обоих параметров установлено 
одинаковое значение, функция байпаса скорости не 
действует. Поэтому следует обязательно задать проти-
воположный предел, по отношению к пределу в п. 4-61. 

5-1* Цифровые входы. Параметры конфигурирования функций для входных клемм. 
5-1* 0 - 6; 8 - 14;  

16-23; 26-29 
32; 34; 60-65 
[8] 

Цифровые входы используются для выбора различных 
функций ПЧВ. Для любого цифрового входа может быть 
задано следующее: 
0 – не используется: ПЧВ не реагирует на сигналы, 
подаваемые на клемму. 
1 – сброс: сброс ПЧВ после «TRIP/ALARM 
(ОТКЛЮЧЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ)». Не все ава-
рийные сигналы могут быть сброшены. 
2 – останов с выбегом, инверсный: останов выбегом, 
инверсный вход. ПЧВ оставляет двигатель в режиме 
свободного вращения. 
3 – выбег и сброс, инверсный: сброс и останов выбе-
гом, инверсный вход. ПЧВ сбрасывается и оставляет 
двигатель в режиме свободного вращения. 
4 – быстрый останов, инверсный: инверсный вход, 
вызывает останов в соответствии со временем замед-
ления для быстрого останова, установленным в п. 3-81. 
Когда двигатель останавливается, вал оказывается сво-
бодным. 
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  5 – торможение постоянным током инверсным: ин-

версный вход для торможения постоянным током. Оста-
навливает двигатель, подавая на него постоянный ток в 
течение определенного периода времени, см. п. 2-01. 
Функция активна только тогда, когда значение п. 2-02 
отличается от 0. 
6 – инверсный останов: формирует функцию останова, 
когда выбранная клемма переходит из состояния логи-
ческой «1» в состояние логического «0». Останов вы-
полняется в соответствии с выбранным временем изме-
нения скорости. 
8 – пуск: пуск для команды пуска/останова. «1» = Пуск, 
«0» = останов. 
9 – импульсный запуск: двигатель запускается при 
длительности подаваемого импульса не менее 2 мс. 
При подаче сигнала «Останов, инверсный» двигатель 
останавливается. 
10 – реверс: изменение направления вращения вала 
двигателя. Сигнал реверса воздействует только на на-
правление вращения; он не включает функцию запуска. 
Следует выбрать значение 2 («Оба направления») для 
п. 4.10. 
11 – запуск и реверс: используется для подачи команд 
пуска/останова и реверса одновременно. Не допускает-
ся одновременная подача сигналов пуска (8). Значения: 
0 = останов, 1 = запуск и реверс. 
12 – разрешение запуска вперед: используется, если 
при запуске вал двигателя должен вращаться по часо-
вой стрелке. 
13 – разрешение запуска назад: используется, если 
при запуске вал двигателя должен вращаться против 
часовой стрелки. 
14 – фиксированная частота: используется для зада-
ния фиксированной скорости (см. п. 3-11). 
16 – предустановленное задание, бит 0: биты 0, 1 и 2 
предустановленного задания позволяют выбрать одно 
из восьми предустановленных значений задания (в со-
ответствии с таблицей «Предустановленные значения 
задания», см. ниже), см. п. 3-10. 
17 – предустановленное задание, бит 1: биты 0, 1 и 2 
предустановленного задания позволяют выбрать одно 
из восьми предустановленных значений задания (в со-
ответствии с таблицей «Предустановленные значения 
задания», см. ниже), см. п. 3-10. 
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  18 – предустановленное задание, бит 2: биты 0, 1 и 2 

предустановленного задания позволяют выбрать одно 
из восьми предустановленных значений задания (в со-
ответствии с таблицей «Предустановленные значения 
задания», см. ниже), см. п. 3-10. 
19 – зафиксировать задание: фиксация текущего за-
дания. Зафиксированное задание теперь выступает в 
качестве отправной точки разрешения/ условия увели-
чения и снижения скорости. При использовании увели-
чения/снижения скорости скорость всегда следует ха-
рактеристике изменения 2 (п. 3-51 и 3-52) в диапазоне 
от п. 3-02 («Минимальное задание») до п. 3-03 («Макси-
мальное задание»). 
20 – зафиксировать выход: фиксация текущей часто-
ты двигателя (Гц). Фиксированная частота двигателя 
теперь выступает в качестве отправной точки разреше-
ния/условия увеличения и снижения скорости. При ис-
пользовании увеличения/снижения скорости скорость 
всегда следует характеристике изменения 2 в диапазо-
не от п. 4-12 («Нижний предел скорости двигателя»)  
до п. 4-14 («Верхний предел скорости двигателя»). 
ВНИМАНИЕ! Если действует функция фиксации выхо-
да, то ПЧВ не может быть остановлен низким сигналом 
Пуск [8]. Остановить преобразователь частоты можно с 
помощью клеммы, запрограммированной для инверсно-
го останова с выбегом [2] или инверсного останова с 
выбегом и сброса [3]. 
21 – увеличение скорости: увеличение и снижение 
скорости выбираются при необходимости цифрового 
управления увеличением/уменьшением скорости (по-
тенциометр двигателя). Функция активизируется путем 
выбора либо фиксированного задания, либо фиксиро-
ванного выхода. Если функция увеличения скорости 
активна в течение менее 400 мс, то результирующее 
задание увеличивается на 0,1%. Если вход увеличения 
скорости активен более 400 мс, то результирующее за-
дание будет увеличиваться в соответствии с изменени-
ем скорости 2 в п. 3-51. 
22 – снижение скорости: аналогично увеличению ско-
рости (21). 
23 – выбор настройки, бит 0: задается для п. 0-10 
(«Активный набор») значение «Несколько наборов». 
Логический «0» = набор 1, логическая «1» = набор 2. 
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  26 – точный останов, инверсный: увеличение продолжи-

тельности сигнала останова для обеспечения точного оста-
нова, независимо от времени сканирования. Функция раз-
решена только для клеммы 33. 
27 – пуск, точный останов: как [26], но с функцией 
«Пуск». 
28 – разгон: выбор разгона/замедления для увеличения 
или уменьшения результирующей величины задания 
установкой процента в п. 3-12. 
29 – замедление: аналогично разгону [28]. 
32 – импульсный вход (только клемма 33): выбирает-
ся импульсный вход, если в качестве задания или сиг-
нала обратной связи используется последовательность 
импульсов. Масштабирование производится в группе п. 
5-5*. 
34 – изменение скорости, бит 0: логический 
«0» = изменение скорости 1, см. п. 3-4*. Логическая 
«1» = изменение скорости 2, см. п. 3-5*. 
60 – счетчик A (вверх): вход для счетчика А. 
61 – счетчик A (вниз): вход для счетчика А. 
62 – сброс счетчика A: вход для сброса счетчика A. 
63 – счетчик B (вверх): вход для счетчика B. 
64 – счетчик B (вниз): вход для счетчика B. 
65 – сброс счетчика B: вход для сброса счетчика B. 

Предустановленные значения задания  
(параметры из диапазона 5-10… 5.15; выбор [16], [17] и [18]), 
см. также п.3-10) 

[18] Бит 2 [17] Бит 1 [16] Бит 0 № предустановленного задания 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 0 2 
0 1 1 3 
1 0 0 4 
1 0 1 5 
1 1 0 6 
1 1 1 7  

5-10  [8 Пуск] Клемма 18, цифровой вход. 
Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора. 

5-11  [10 Реверс] Клемма 19, цифровой вход. 
Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора. 

5-12  [0 Не исполь-
зуется] 

Клемма 27, цифровой вход. 
Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора. 



Приложение В. Параметры прибора 
 

71 

Продолжение таблицы В.1 

№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
5-13  [14 Фиксация 

частоты] 
Клемма 29, цифровой вход. 
Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора. 

5-15  [16 – предус-
тановленное 
задание, бит 0] 

Клемма 33, цифровой вход. 
Выбор функции, см. п. 5-1* для выбора. 

5-4* Группа параметров для настройки временных и выходных функций реле. 
5-4* 0-14; 21-26; 28-

30; 
32; 36; 51-57; 
60-63; 
70-73; 81 

Группа параметров для настройки временных и выход-
ных функций реле. 
0 – не используется: значение по умолчанию для циф-
рового и релейного выходов. 
1 – готовность к управлению: плата управления полу-
чает напряжение питания. 
2 – привод готов: ПЧВ готов к работе и подает сигнал 
питания на плату управления. 
3 – привод готов, дистанционное управление: ПЧВ 
готов к работе в автоматическом режиме дистанционно-
го управления. 
4 – разрешено/нет предупреждения: ПЧВ готов к ра-
боте. Не подана команда запуска или останова. Нет 
предупреждений. 
5 – работа двигателя: двигатель работает. 
6 – работа/нет предупреждений: двигатель работает, 
предупреждения отсутствуют. 
7 – работа в диапазоне/ нет предупреждения: двига-
тель работает в запрограммированных диапазонах тока, 
см. п. 4-50 и 4-51. Предупреждения отсутствуют. 
8 – работа по заданию/ предупреждений нет: двига-
тель работает на скорости, соответствующей заданию. 
9 – аварийный сигнал: аварийный сигнал включает 
выход. 
10 – аварийный сигнал или предупреждение: ава-
рийный сигнал или предупреждение включает выход. 
12 – вне диапазона тока: ток двигателя находится вне 
диапазона, заданного в п. 4-50 и 4-51. 
13 – ток ниже минимального: ток двигателя меньше 
значения, установленного в п. 4-50. 
14 – ток выше максимального: ток двигателя больше 
значения, установленного в п. 4-51. 
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5-4* 0-14; 21-26; 28-

30; 
32; 36; 51-57; 
60-63; 
70-73; 81 

21 – предупреждение о перегреве: предупреждение о 
перегреве при превышении предела температуры в дви-
гателе, ПЧВ, резисторном тормозе или термисторе. 
22 – готов, нет предупреждения по температуре: ПЧВ 
готов к работе, предупреждение о перегреве отсутству-
ет. 
23 – готов к дистанционному управлению, нет пре-
дупреждения по температуре: ПЧВ готов к работе в 
автоматическом режиме, предупреждение о перегреве 
отсутствует. 
24 – готов, напряжение в норме: ПЧВ готов к работе и 
напряжение сети находится в заданных пределах. 
25 – реверс: двигатель работает/готов к вращению по 
часовой стрелке при логическом «0» и против часовой 
стрелки при логической «1». Выход изменяется при по-
ступлении сигнала реверса. 
26 – шина в норме: осуществляется передача данных 
через последовательный порт связи (таймаута нет). 
28 – торможение, нет предупреждений: тормоз вклю-
чен, нет предупреждений. 
29 – тормоз готов/неисправностей нет: тормоз готов к 
работе, неисправности отсутствуют. 
30 – неисправность тормоза (IGBT): защищает преоб-
разователь частоты при возникновении неисправностей 
в тормозных модулях. Реле используется для отключе-
ния напряжения сети от ПЧВ. 
32 – управление механическим тормозом: разрешает 
управление внешним механическим тормозом, 
см. группу п. 2-2*. 
36 – командное слово, бит 11: Бит 11 командного сло-
ва управляет реле. 
51 – активно местное задание: активно локальное за-
дание. 
52 – активно дистанционное задание. 
53 – нет аварийных сигналов. 
54 – команда пуска активна. 
55 – вращение в обратном направлении. 
56 – ручной режим привода. 
57 – авторежим привода. 
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  60 – компаратор 0, 61 – компаратор 1, 62 – компара-

тор 2, 63 – компаратор 3: (см. группу п. 13-1*) если со-
стояние компаратора N оценивается как TRUE, то на 
выход поступает высокий уровень. В противном случае 
– низкий уровень. 
70 – логическое соотношение 0, 71 – логическое со-
отношение 1, 72 – логическое соотношение 2, 73 – 
логическое соотношение 3: (см. п. 13-4*) если логиче-
ское соотношение N оценивается как TRUE, то на выход 
поступает высокий уровень. В противном случае – низ-
кий уровень. 
81 – цифровой выход ПЛК: см. п. 13-52 «Действие 
ПЛК». Когда выполняется действие 39 («Установить 
высокий уровень на реле»), на вход поступает высокий 
уровень. Когда выполняется действие 33 («Установить 
низкий уровень на реле»), на вход поступает низкий 
уровень. 

5-40  [0] Реле функций: выбирается функция в имеющемся диа-
пазоне (см.5-4*). 

5-5* Импульсный вход. 
Если для п. 5-15 задано значение 32, то клемма 33 управляет импульсным входом в 
диапазоне от низкой частоты (см. п.5-55 до высокой частоты, см.п. 5-56). Масштаби-
рование входной частоты производится в п. 5-57 и п. 5-58. 
5-55  20 – 4999 

[20] 
Клемма 33, низкая частота (Гц): задать в п. 5-57 низкое 
значение частоты, соответствующее минимальному 
значению скорости вращения вала двигателя (т.е. ми-
нимальному значению задания). 

5-56  21 – 5000 
[5000] 

Клемма 33, высокая частота (Гц): задать в п. 5-58 мак-
симальное значение частоты, соответствующее макси-
мальному значению скорости вращения вала двигателя 
(т.е. максимальному значению задания). 

5-57  -4999 – 4999 
[0,000] 

Клемма 33, низкое задание / обратная связь:  
значение задания/обратной связи, соответствующего 
низкому значению импульсной частоты, заданному в 
п. 5-55. 

5-58  -4999 – 4999 
[50,000] 

Клемма 33, высокое / обратная связь: значение зада-
ния/обратной связи, соответствующего высокому значе-
нию импульсной частоты, заданному в п. 5-56. 
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6-** Аналоговый вход/выход. Группа параметров для конфигурирования аналоговых 
входов и выходов. 
6-0* Режим аналогового входа/выхода. Режимы аналоговых входов и выходов. 
6-00  1 – 99 сек  

[10 сек] 
Время ожидания текущего нулевого значения (секунды): 
используется для контроля сигнала на аналоговом вхо-
де. При отсутствии сигнала появляется предупреждение 
«Нулевой сигнал». Задается время задержки перед 
применением функции при тайм-ауте «нулевого» анало-
гового сигнала (п. 6-01). 
Если сигнал повторно возникает во время заданной за-
держки, то таймер будет сброшен. 
При обнаружении «нулевого» аналогового сигнала ПЧВ 
фиксирует выходную частоту и запускает таймер «Тайм-
аута нуля». 

6-01  0-5 
[0] 

Функция ожидания текущего нулевого значения (функ-
ция при таймауте «нулевого» сигнала): включена, если 
входной сигнал ниже 50% значения, установленного в 
параметрах 6-10, 6-12 или 6-22. 
0 – выключена: функция запрещена. 
1 – зафиксировать выходную частоту: остается зна-
чение выходной частоты, которое было при обнаруже-
нии «нулевого» аналогового сигнала. 
2 – останов: ПЧВ замедляется до 0 Гц. Следует уда-
лить условие возникновения ошибки «нулевого» сигнала 
перед тем, как перезапустить ПЧВ. 
3 – фиксация частоты (скорости): ПЧВ изменяет ско-
рость до фиксированной, см. п. 3-41. 
4 – максимальная скорость: ПЧВ изменяет скорость 
до верхнего предела скорости двигателя, см. п. 4-14. 
5 – останов и отключение: ПЧВ замедляется до 0 Гц и 
затем отключается. Следует удалить условие возникно-
вения «нулевого» сигнала и выполнить сброс перед тем, 
как перезапустить ПЧВ. 
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6-1* Аналоговый вход 1. Параметры для настройки масштабов и пределов аналого-
вого входа 1 (клемма 53). 
ВНИМАНИЕ!  
Микровыключатель 4 в положении U: п. 6-10 и 6-11 включены. 
Микровыключатель 4 в положении I: п. 6-12 и 6-13 включены.  
См. рисунок В.7  

 

Рисунок В.7 

6-10  0,00 – 9,99 
[0,07] 

Клемма 53, низкое напряжение (В): значение масштаби-
рования должно соответствовать минимальному значе-
нию задания, установленному в п. 6-14. См. также раз-
дел «Формирование задания». Вводится значение низ-
кого напряжения. 

6-11  0,10 – 10,00 
[10,00] 

Клемма 53, высокое напряжение (В): значение масшта-
бирования должно соответствовать значению макси-
мального задания, установленному в п. 6-15. Вводится 
значение высокого напряжения. 

6-12  0,00 – 19,99 
[0,14] 

Клемма 53, малый ток (мА): сигнал задания должен со-
ответствовать минимальному значению задания, уста-
новленному для п. 3-02. Вводится низкое значение тока 
(должно быть установлено не менее 2 мА для включе-
ния функции таймаута нуля, см. п. 6-01. 

6-13  0,10 – 20,00 
[20,00] 

Клемма 53, высокий ток (мА): сигнал задания должен соот-
ветствовать значению максимального задания, установ-
ленному для п. 6-15. Вводится высокое значение тока. 

6-14  -4999 – 4999 
[0,000] 

Клемма 53, низкое задание / обратная связь: значение 
масштабирования аналогового входа, соответствующее 
низкому напряжению/низкому току, установленному в п. 
6-10 и 6-12. 
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6-15  -4999 – 4999 

[50,000] 
Клемма 53, высокое задание / обратная связь: значение 
масштабирования аналогового входа, соответствующее 
максимальному значению обратной связи/задания, ус-
тановленному в п. 6-11 и 6-13. 

6-16  0,01 – 10,00 
[0,01] 

Клемма 53, постоянная времени фильтра (секунды): 
постоянная времени цифрового фильтра низких частот 
первого порядка для подавления электрических помех 
на клемме 53. Высокое значение постоянной времени 
улучшает подавление колебаний, но в то же время уве-
личивает временную задержку прохождения сигнала 
через фильтр.  
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во вре-
мя работы двигателя. 

6-19  0; 1 
[0] 

Клемма 53, режим: вход для клеммы 53, п. 6-19 
ДОЛЖЕН быть задан в соответствии с настройкой мик-
ровыключателя 4:  
–  0 – режим напряжения. 
–  1 – режим тока. 

6-2* Аналоговый вход 2. Параметры для настройки масштабов и пределов аналого-
вого входа 2, клемма 60. 
6-22  0,00 – 19,99 

[0,14] 
Клемма 60, низкий ток (мА): сигнал задания должен со-
ответствовать минимальному значению задания, уста-
новленному для п. 3-02. Вводится низкое значение тока 
(значение должно быть установлено не менее 2 мА для 
включения функции таймаута «нулевого» сигнала в пар. 
6-01, 6-23) 

6-23  0,01 – 20,00 
[20,00] 

Клемма 60, высокий ток (мА): сигнал задания должен 
соответствовать высокому значению тока, установлен-
ному в п. 6-25. Вводится высокое значение тока. 

6-24  -4999 – 4999 
[0,000] 

Клемма 60, низкое задание / обратная связь: значение 
масштабирования аналогового входа, должно соответ-
ствовать минимальному значению задания/обратной 
связи, установленному в п. 3-02. 

6-25 -4999 – 4999 
[50,00] 

Клемма 60, высокое задание / обратная связь: значение 
масштабирования аналогового входа, должно соответ-
ствовать максимальному значению задания, установ-
ленному в п. 3-03. 
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6-26  0,01 – 10,00 

[0,01] 
Клемма 60, постоянная времени фильтра (секунды): 
постоянная времени цифрового фильтра низких частот 
первого порядка для подавления электрических помех 
на клемме 60. Высокое значение постоянной времени 
улучшает подавление колебаний, но в то же время уве-
личивает временную задержку прохождения сигнала 
через фильтр.  
ВНИМАНИЕ! Параметр не может быть изменен во вре-
мя работы двигателя. 

6-8* ЛПО потенциометр. Потенциометр ЛПО можно выбрать в качестве источника 
задания или источника относительного задания. 
ВНИМАНИЕ! В режиме ручного управления потенциометр ЛПО  действует как источ-
ник локального задания. 
6-81 -4999 – 4999 

[0,000] 
Потенциометр ЛПО, низкое значение задания: значение 
масштабирования, соответствующее 0. Значение зада-
ния, соответствующее потенциометру, повернутому 
полностью против часовой стрелки (0 градусов). 

6-82 -4999 – 4999 
[50,00] 

Потенциометр ЛПО, высокое значение задания: значе-
ние масштабирования, соответствующее максимально-
му значению задания, установленному в п. 3-03. Значе-
ние задания, соответствующее потенциометру, повер-
нутому полностью по часовой стрелке (200 градусов). 

6-9* Аналоговый выход. Параметры предназначены для конфигурирования аналого-
вых выходов ПЧВ 
6-90  0, 1, 2 

[0] 
Клемма 42, режим:  
0 – «0 - 20 мA»: диапазон для аналоговых выходов со-
ставляет 0 - 20 мА. 
1 – «4 - 20 мA»: диапазон для аналоговых выходов со-
ставляет 4 - 20 мА. 
2 – цифровой: функционирует как цифровой выход 
медленной реакции. 
Следует установить значение 0 мА (выкл.) или 20 мА 
(вкл.), см. п. 6-92. 

6-91 0; 10-13; 16; 20 
[0] 

Клемма 42, аналоговый выход: функция 
0 – не используется. 
10 – выходная частота. 
11 – задание. 
12 – сигнал обратной связи. 
13 – ток двигателя. 
16 – мощность. 
20 – задание по шине. 
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6-92 0; 80 

[0] 
Клемма 42, цифровой выход: функция (см. п. 5-4* «Ре-
ле», для выбора значения). 
0 – не используется. 
Дополнительно: 
80 – цифровой выход ПЛК А (см. п. 13-52 «Действие 
ПЛК»). Когда выполняется интеллектуальное логическое 
действие «Установка высокого уровня на цифровом вы-
ходе A» (значение 38), на вход поступает высокий уро-
вень. Когда выполняется интеллектуальное логическое 
действие «Установка низкого уровня на цифровом вы-
ходе A» (значение 32), на вход поступает низкий уро-
вень. 

6-93 0,00 – 200,0 
[0,00] 

Клемма 42, масштаб минимального выходного сигнала 
(%): масштабирование минимального выходного значе-
ния выбранного аналогового сигнала на клемме 42 в 
процентах от максимального значения сигнала. 

6-94 0,00 – 200,0 
[100,0] 

Клемма 42, масштаб максимального выходного сигнала 
(%): масштабирование максимального выбранного вы-
ходного аналогового сигнала на клемме 42. Установить 
значение на максимальное значение выходного сигнала 
тока, масштабировать выход так, чтобы при полной 
шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА со-
ответствовал величине не более, чем 100% максималь-
ного значения сигнала. 
Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответст-
вовал сигналу, находящемуся в пределах 0 - 100% от 
максимального – задать в параметре требуемое про-
центное соотношение, например, 50% = 20 мА. Если 
требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал мак-
симальному выходу (100%) – рассчитать процентное 
соотношение следующим образом: 
{[20 мА / требуемый максимальный ток] × 100 %}.  
См. рисунок В.8 
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7-** Группа параметров конфигурирования регуляторов для технологических устано-
вок. 
7-2* Управление процессом ОС. Выбор источников обратной связи и ручного управ-
ления для ПИ-регулирования процесса. 
7-20 0 – 2; 8; 11 

[0] 
Источник обратной связи управления процессом: ука-
зать вход для функционирования в качестве сигнала 
обратной связи: 
0 – не используется 
1 – аналоговый вход 53 
2 – аналоговый вход 60 
8 – импульсный вход 33 
11 – локальное задание шины 

7-З* ПИ-регуляция процесса 
7-30  0; 1 

[0] 
Нормальный/инверсный режим управления ПИ-
регуляторным процессом:  
0 – нормальный: сигнал ОС больше, чем результат ус-
тавки при снижении скорости; сигнал ОС меньше, чем 
результат уставки при увеличении скорости. 
1 – инверсный: сигнал ОС больше, чем результат устав-
ки при увеличении скорости; сигнал ОС меньше, чем 
результат уставки при снижении скорости. 

7-31 0; 1 
[1] 

Антираскрутка ПИ-регуляторного процесса: 
0 – запрещено: регулирование данного рассогласования 
продолжается даже в том случае, когда выходную час-
тоту нельзя увеличивать/уменьшать. 
1 – разрешено: ПИ-регулятор прекращает регулирова-
ние данного рассогласования, когда выходную частоту 
нельзя увеличивать/уменьшать. 

7-32  0,0 – 200,0 
[0,0] 

Скорость пуска ПИ- регуляторного процесса (Гц): 
ПЧВ работает в режиме с разомкнутым контуром до 
достижения установленной скорости двигателя. 
Выберите ожидаемую нормальную скорость вращения 

7-33 0,00 – 10,00 
[0,01] 

Пропорциональный коэффициент усиления ПИ- регуля-
торного процесса: значение коэффициента пропорцио-
нального усиления ПИ, т.е. коэффициент усиления рас-
согласования уставки и сигнала ОС. При значении 0,00 
– выключено. 
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7-34 0,010 – 9999 

[9999] 
Постоянная времени интегрирования ПИ-регуляторного 
процесса (секунды). Интегрирующее звено обеспечива-
ет рост коэффициента усиления при постоянном рассо-
гласовании уставки и сигнала обратной связи. Постоян-
ная времени интегрирования – это время, которое тре-
буется интегрирующему звену, чтобы значение его ко-
эффициента усиления достигло такой же величины, как 
коэффициент усиления пропорционального звена. 

7-38 0 – 400 
[0] 

Коэффициент прямой связи ПИ-регуляторного процесса 
(%). Коэффициент служит для посылки части сигнала 
задания в обход ПИ-регулятора, который действует 
только на оставшуюся часть сигнала управления. 
Коэффициент уменьшает перерегулирование и обеспе-
чивает высокие динамические качества при изменении 
уставки. Этот параметр всегда включен, когда для па-
раметра 1-00 («Режим конфигурирования») установлено 
значение 3 («Процесс»). 
Используется только при изменении уставок. 

7-39 0 – 200 
[5] 

Зона соответствия заданию (%). Значение зоны соот-
ветствия заданию. Рассогласования ПИ-регулятора – 
это разница между уставкой и сигналом ОС, и когда она 
меньше значения, установленного в этом параметре, 
включается соответствие заданию. 

8-** Связь и дополнительные функции. Группа параметров для конфигурирования 
связи. 
8-0* Общие настройки. Группа параметров для конфигурирования общих настроек 
связи. 
8-01 0 – 2 

[0] 
Место управления: 
0 – цифровое управление и командное слово. 
1 – только цифровой: использование цифрового входа в 
качестве управляющего. 
2 – только командное слово. 
ВНИМАНИЕ! Установка этого параметра имеет приори-
тет над настройками параметров 8-50… 8-56. 

8-02 0; 1 
[1] 

Источник командного слова: 
0 – нет: функция не активна; 
1 – RS485: источник командного слова управления соз-
дается через порт последовательной связи RS485. 

8-03 0,1 – 6500 
[1,0] 

Время ожидания (таймаута) командного слова (секун-
ды). Время, проходящее до включения функции таймау-
та командного слова (п. 8-04). 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
8-04 0 – 5; 7 – 8 

[0] 
Функция тайм-аута командного слова: действие, выпол-
няемое при тайм-ауте: 
0 – выключено: не используется; 
1 – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется 
до возобновления связи; 
2 – останов: останов с автоматическим перезапуском 
после восстановления связи; 
3 – фиксированная скорость: двигатель вращается с 
фиксированной частотой, пока не возобновится связь. 
4 – максимальная скорость: двигатель вращается на 
максимальной частоте, пока не возобновится связь. 
5 – останов и отключение: остановка двигателя, затем 
сброс ПЧВ для перезапуска через ЛПО или цифровой 
вход. 
7 – выбор набора 1: изменение на набор 1 при восста-
новлении связи после таймаута командного слова. 
8 – выбор набора 2: изменение на набор 2 при восста-
новлении связи после таймаута командного слова. 

8-06 0 – 1; 
[0] 

Сброс ожидания (тайм-аута) командного слова: удаляет 
все функции таймаута. 
0 – не используется: таймаут командного слова не сбра-
сывается; 
1 – сбросить: таймаут командного слова сбрасывается, 
и для параметра устанавливается значение «Нет». 

8-З* Настройки порта. Параметры для конфигурирования порта ПЧВ 
8-30 0; 2 

[0] 
Протокол: используемый протокол; изменение протоко-
ла не вступает в силу до отключения ПЧВ: 
0 – не используется; 
2 – Modbus. 

8-31 1 – 126;  
1 – 247 
[1] 

Адрес для шины. 
[1 - 126] – диапазон адреса шины ПЧВ; 
[1 - 247] – диапазон шины Modbus. 

8-32 0 – 4 [2] Не используется 
8-33 0 – 3 [0] Не используется 
8-35  1-500 

[10] 
Минимальная задержка реакции (миллисекунды): мини-
мальная задержка между получением запроса и пере-
дачей ответа. 

8-36 0,010 – 10,00 
[5,0] 

Максимальная задержка реакции (секунды): максималь-
но допустимая задержка между передачей запроса и 
получением ответа. Превышение времени этой задерж-
ки приводит к таймауту командного слова. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
8-5* Цифровое/шина. Цифровой ввод/вывод/Шина: параметры для конфигурирова-
ния командного слова цифрового управления/слияния шины. 
ВНИМАНИЕ! Параметры активны только в случае, когда для п. 8-01 («Место управ-
ления») установлено значение 0 («Цифровое управление и командное слово»). 
8-50 0 – 3 

[3] 
Выбор выбега: способ управления функцией выбега 
через цифровой вход и/или через шину. 
0 – цифровой вход: включение через цифровой вход. 
1 – шина: включение через порт последовательного ка-
нала связи. 
2 – логическое «И»: включение через порт последова-
тельного канала связи и через цифровой вход. 
3 – логическое «ИЛИ»: включение через порт последо-
вательного канала связи или через цифровой вход. 

8-51 0 – 3 
[3] 

Выбор быстрого останова: способ управления функцией 
останова через цифровой вход и/или через шину. См. п. 
8-50 

8-52 0 – 3 
[3] 

Выбор торможения постоянным током: способ управле-
ния функцией торможения постоянным током через 
цифровой вход и/или через шину. См. п. 8-50 

8-53 0 – 3 
[3] 

Выбор пуска: способ управления функцией пуска через 
цифровой вход и/или через шину. См. п. 8-50 

8-54 0 – 3 
[3] 

Выбор реверса: способ управления функцией реверса 
через цифровой вход и/или через шину. См. п. 8-50 

8-55 0 – 3 
[3] 

Выбор набора: способ управления функцией выбора 
набора через цифровой вход и/или через шину. См. п. 8-
50 

8-56 0 – 3 
[3] 

Выбор предустановленного задания: способ управления 
функцией выбора предустановленного задания через 
цифровой вход и/или через шину. См. п. 8-50 

8-9* Фиксированная частота / ОС. Параметр для конфигурирования обратной связи 
по шине. 
8-94 0x8000 - 

0x7FFF 
[0] 

Обратная связь по шине осуществляется по протоколу 
Modbus путем записи значения обратной связи в этот 
параметр. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-0* Параметры для конфигурирования встроенного ПЛК.  
Событие, запускающее ПЛК – выбирается в параметре 13-00. ПЛК начинает оцени-
вать событие 0 и, если оно оценивается как истинное («Истина (TRUE)»), то ПЛК 
продолжает цикл. 
Событие, останавливающее ПЛК – выбирается в параметре 13-02. Если оно являет-
ся истинным («TRUE»), ПЛК останавливается.  
Сброс всех параметров ПЛК – выбирается в параметре 13-03; после сброса можно 
начать программирование с начала. 
ПЛК выполняет последовательность заданных пользователем действий (см. п. 13-52), 
когда соответствующее определенное пользователем событие (см. параметр 13-51) 
установлено в значение «True (Истина)». 
События и действия связаны в пары: действие выполняется, если значение соответ-
ствующего события – «True (Истина)». После этого оценивается следующее событие 
и выполняется соответствующее действие, и т.д. В каждый момент времени оцени-
вается только одно событие. 
Если событие оценивается, как «False (Ложь)», то ПЛК не выполняет никаких дейст-
вий в течение периода сканирования, и другие события не оцениваются. 
ПЛК позволяет запрограммировать от 1 до 6 пар событий и действий. 
После осуществления последнего события / действия последовательность запуска-
ется снова с события / действия с номером [0].  
На рисунке В.8 показан пример с тремя событиями / действиями. 

 

Рисунок В.8 

13-00  0 – 1 
[0] 

Режим ПЛК: 
0 – выключен: функция запрещена. 
1 – включен: ПЛК активен. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-01  0 – 4; 7 – 9; 

16 – 19; 20 – 
29; 
33 – 36; 39 – 
40 
[39] 

Событие запуска: выбор входа для включения ПЛК: 
0 – «FALSE»: вводит «False» в логическое правило; 
1 – «TRUE»: вводит «True» в логическое правило; 
2 – работа двигателя: двигатель работает. 
3 – работа в диапазоне/ нет предупреждения: двига-
тель работает в запрограммированных диапазонах тока, 
см. п. 4-50 и 4-51. Предупреждения отсутствуют. 
4 – работа по заданию/ предупреждений нет: двига-
тель работает на скорости, соответствующей заданию. 
7 – вне диапазона тока: ток двигателя находится вне 
диапазона, заданного в п. 4-50 и 4-51. 
8 – ток ниже минимального: ток двигателя меньше 
значения, установленного в п. 4-50. 
9 – ток выше максимального: ток двигателя больше 
значения, установленного в п. 4-51. 
16 – предупреждение о перегреве: предупреждение о 
перегреве при превышении предела температуры в дви-
гателе, ПЧВ, резисторном тормозе или термисторе. 
17 – питание вне диапазона: напряжение питания вне 
указанного диапазона напряжений. 
18 – реверс: двигатель работает/готов к вращению по 
часовой стрелке при логическом «0» и против часовой 
стрелки при логической «1». Выход изменяется при по-
ступлении сигнала реверса. 
19 – предупреждение: предупреждение активно. 
20 – аварийный сигнал отключения: аварийный сиг-
нал отключения активен. 
21 – аварийный сигнал отключения с блокировкой: 
аварийный сигнал отключения с блокировкой активен. 
22 (23, 24, 25) – компаратор 0 (1, 2, 3): использование в 
логическом соотношении результата сравнения компа-
ратора 0 (1, 2, 3). 
26 (27, 28, 29) – логическое соотношение 0 (1, 2, 3): 
использование в логическом соотношении результата 
логического соотношения 0 (1, 2, 3). 
33 (34, 35, 36) – цифровой вход 18 (19, 27, 29): исполь-
зование в логическом соотношении значения цифрового 
входа (DI) 18 (19, 27, 29). 
39 – команда пуска: событие имеет значение «True», 
если ПЧВ запущен любым способом (через цифровой 
вход или иначе). 
40 – привод остановлен: событие имеет значение 
«True», если ПЧВ остановлен или остановлен с выбегом 
любым способом (через цифровой вход или иначе). 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-02  0 – 4; 7 – 9; 

16 – 19; 20 – 
29; 
30 – 36; 39 – 
40 
[40] 

Событие останова: вход для выключения ПЛК. 
0 - 4; 7 - 9; 16 - 19; 20 - 29 – см. п. 13-01; 
30 (31, 32) – ПЛК таймаут 0 (1, 2): использование в ло-
гическом соотношении результата таймера 0 (1, 2); 
33 – 36, 39, 40 – см. п. 13-01. 

13-03  0 – 1 
[0] 

Сброс ПЛК: 
0 – не сбрасывать: сохранение всех параметров, запро-
граммированных в группе параметров 13; 
1 – сброс ПЛК: восстановление заводских значений всех 
параметров группы 13. 

13-1* Компараторы. Компараторы используются для сравнения непрерывных пере-
менных (выходной частоты, выходного тока, аналогового входного сигнала и т. д.) с 
фиксированными предустановленными величинами. Кроме того, имеются цифровые 
величины, сравниваемые с фиксированными значениями времени (см. пояснение в 
п. 13-10). Оценка состояния компараторов осуществляется один раз в течение каж-
дого интервала сканирования. Результат сравнения (ИСТИННО или ЛОЖНО) ис-
пользуется непосредственно. Все параметры в этой группе параметров являются 
параметрами типа массив [4] с индексами от 0 до 3 (выбирается индекс 0 для про-
граммирования компаратора 0, индекс 1 для – компаратора 1 и т.д.) 
13-10 
массив 
[4] 

0 – 4; 6 – 13; 
18; 20; 30; 31 
[0] 

Операнд компаратора (операнд сравнения). Параметр 
относится к параметрам типа массив [4]. 
Выбор переменной, которая должна контролироваться 
компаратором: 
0 – запрещено: работа компаратора запрещена; 
1 – задание: удаленное (не локальное) результирующее 
задание в процентах; 
2 – обратная связь в (об/мин) или (Гц); 
3 – скорость двигателя в (Гц); 
4 – ток двигателя в (А); 
6 – мощность двигателя в (кВт) или (Гц); 
7 – напряжение двигателя в (В); 
8 – напр. шины постоянного тока в (В); 
9 – тепловая нагрузка двигателя в (%); 
10 – тепловая нагрузка в (%); 
11 – температура теплоотвода в (%); 
12 – аналоговый вход 53 в (%); 
13 – аналоговый вход 60 в (%); 
18 – импульсный вход 33 в (%); 
20 – номер аварийного сигнала; 
30 – счетчик А, число единиц; 
31 – счетчик B, число единиц. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-11 
массив 
[4] 

0; 1; 2 
[1] 

Оператор компаратора (сравнения). Параметр относит-
ся к параметрам типа массив [4]. 
Выбор оператора, который должен использоваться при 
сравнении: 
0 – меньше чем: результат оценки «True», если пере-
менная, заданная в п. 13-10, меньше фиксированной 
величины, установленной в п. 13-12; результат равен 
«False», если переменная, выбранная в п. 13-10, боль-
ше фиксированной величины, установленной в п. 13-12. 
1 – приблизительно равно: результат оценки равен 
«True», если переменная, выбранная в п. 13-10, прибли-
зительно равна фиксированной величине, установлен-
ной в п. 13-12. 
2 Больше чем – логика инверсна варианту [0]. 

13-12  
массив 
[4] 

-9999 – 9999 
[0,0] 

Значение компаратора: результат сравнения. Параметр 
относится к параметрам типа массив [4]. Вводится «уро-
вень переключения» для переменной, которая контро-
лируется данным компаратором. 

13-2* Таймеры. Результат таймера используется для определения события (см. пар. 
13-51) или в качестве булевой переменной в логическом соотношении 
(см. параметры 13-40, 13-42 и 13-44). По истечении установленного времени таймера 
его состояние изменяется с False на True 
13-20 
ПЛК 
Таймер. 
Массив 
[3] 

0,0 – 3600 сек 
[0,0 сек] 

Таймер ПЛК (секунды). Параметр относится к парамет-
рам типа массив [3]. 
Вводится значение, определяющее длительность дей-
ствия сигнала FALSE на выходе программируемого 
таймера. Сигнал FALSE на выходе таймера присутству-
ет только в случае, если он запущен некоторой коман-
дой, и до тех пор, пока не истечет заданная выдержка 
таймера. 

13-4* Логические соотношения: с помощью логических операторов «И», «ИЛИ» и 
«НЕ» можно объединять до трех булевых переменных («ИСТИНА», «ЛОЖЬ») от 
таймеров, цифровых входов, битов состояния и событий. Входные булевы данные 
для вычислений логических функций задаются в параметрах 13-40, 13-42 и 13-44. 
Приоритет вычислений: в первую очередь обрабатываются результаты из пара-
метров 13-40, 13-41 и 13-42. Результат вычисления («ИСТИНА / ЛОЖЬ») комбиниру-
ется со значениями параметров 13-43 и 13-44, и в соответствии с логическим соот-
ношением получается конечный результат («ИСТИНА» или «ЛОЖЬ»). 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-40 
массив 
[4] 

0 – 4; 7 – 9; 
16 – 19; 20 – 29; 
30 – 36; 39 – 40 
[0] 

Булева переменная логического соотношения 1.  
Параметр относится к параметрам типа массив [4]. Первый 
булев вход для выбранного логического соотношения: 
0 – «FALSE»: вводит «False» в логическое правило; 
1 – «TRUE»: вводит «True» в логическое правило; 
2 – работа двигателя: двигатель работает. 
3 – работа в диапазоне/ нет предупреждения: двига-
тель работает в запрограммированных диапазонах тока, 
см. п. 4-50 и 4-51. Предупреждения отсутствуют. 
4 – работа по заданию/ предупреждений нет: двига-
тель работает на скорости, соответствующей заданию. 
7 – вне диапазона тока: ток двигателя находится вне 
диапазона, заданного в п. 4-50 и 4-51. 
8 – ток ниже минимального: ток двигателя меньше 
значения, установленного в п. 4-50. 
9 – ток выше максимального: ток двигателя больше 
значения, установленного в п. 4-51. 
16 – предупреждение о перегреве: предупреждение о 
перегреве при превышении предела температуры в дви-
гателе, ПЧВ, резисторном тормозе или термисторе. 
17 – питание вне диапазона: напряжение питания вне 
указанного диапазона напряжений. 
18 – реверс: двигатель работает/готов к вращению по 
часовой стрелке при логическом «0» и против часовой 
стрелки при логической «1». Выход изменяется при по-
ступлении сигнала реверса. 
19 – предупреждение: предупреждение активно. 
20 – аварийный сигнал отключения: аварийный сиг-
нал отключения активен. 
21 – аварийный сигнал отключения с блокировкой: 
аварийный сигнал отключения с блокировкой активен. 
22 (23, 24, 25) – компаратор 0 (1, 2, 3): использование в 
логическом соотношении результата сравнения компа-
ратора 0 (1, 2, 3). 
26 (27, 28, 29) Логическое соотношение 0 (1, 2, 3): ис-
пользование в логическом соотношении результата ло-
гического соотношения 0 (1, 2, 3). 
30 (31, 32) ПЛК таймаут 0 (1, 2) – использование в логи-
ческом соотношении результата таймера 0 (1, 2). 
33 (34, 35, 36) цифровой вход 18 (19, 27, 29): исполь-
зование в логическом соотношении значения цифрового 
входа (DI) 18 (19, 27, 29). 
39 – команда пуска: событие имеет значение «True», 
если ПЧВ запущен любым способом – через цифровой 
вход или иначе. 
40 – привод остановлен: событие имеет значение 
«True», если ПЧВ остановлен или остановлен с выбегом 
любым способом (через цифровой вход или иначе). 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-41 
массив 
[4] 

0 – 8 
[0] 

Оператор логического соотношения 1. Параметр отно-
сится к параметрам типа массив [4]. 
Выберите первый логический оператор для булевых 
входов из параметров 13-40 и 13-42. 
0 – запрещено: игнорирование п. 13-42, 13-43 и 13-44. 
1 – «И»: определяет логическую функцию 
      [(13-40) И (13-42)]. 
2 – «ИЛИ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40) ИЛИ (13-42)]. 
3 – «И НЕ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40) И НЕ (13-42)]. 
4 – «ИЛИ НЕ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40) ИЛИ НЕ (13-42)]. 
5 – «НЕ И»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40) И (13-42)].  
6 – «НЕ ИЛИ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40) ИЛИ (13-42)].  
7 – «НЕ И НЕ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40) И НЕ (13-42)].  
8 – «НЕ ИЛИ НЕ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40) ИЛИ НЕ (13-42)].  

13-42 
массив 
[4] 

0 – 4; 7 – 9; 
16 – 19; 20 – 29; 
30 – 36; 39 – 40 
[0] 

Булева переменная логического соотношения 2. Пара-
метр относится к параметрам типа массив [4]. 
Второй булев вход для выбранного логического соотно-
шения. Описания см. п. 13-40. 

13-43 
массив 
[4] 

0 – 8 
[0] 

Оператор логического соотношения 2. Параметр отно-
сится к параметрам типа массив [4]. 
Выберите первый логический оператор для булевых 
входов из параметров 13-40 и 13-42. 
0 – запрещено: игнорирование п. 13-44. 
1 – «И»: определяет логическую функцию 
      [(13-40/13-42) И (13-44)]. 
2 – «ИЛИ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40/13-42) ИЛИ (13-44)]. 
3 – «И НЕ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40/13-42) И НЕ (13-44)]. 
4 – «ИЛИ НЕ»: определяет логическую функцию 
      [(13-40/13-42) ИЛИ НЕ (13-44)]. 
5 – «НЕ И»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40/13-42) И (13-44)].  
6 – «НЕ ИЛИ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40/13-42) ИЛИ (13-44)].  
7 – «НЕ И НЕ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40/13-42) И НЕ (13-44)].  
8 – «НЕ ИЛИ НЕ»: определяет логическую функцию 
      [НЕ (13-40/13-42) ИЛИ НЕ (13-44)]. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
13-44  
массив 
[4] 

0 – 4; 7 – 9; 
16 – 19; 20 – 29; 
30 – 36; 39 – 40 
[0] 

Булева переменная логического соотношения 3. Пара-
метр относится к параметрам типа массив [4]. Третий 
булев вход для выбранного логического соотношения. 
Описания см. п. 13-40. 

13-5* Состояния. Параметры для программирования ПЛК 
13-51  
массив 
[20] 

0 – 4; 7 – 9; 
16 – 19; 20 – 29; 
30 – 36; 39 – 40 
[0] 

Событие ПЛК. Параметр относится к параметрам типа 
массив [20]. Выбор булева входа для определения со-
бытия ПЛК. Описания см. п. 13-40 

13-52  
массив 
[20] 

0 – 3; 10 – 19;  
22 – 33; 38; 39; 
60; 61 
[0] 

Действие ПЛК. Параметр относится к параметрам типа 
массив [20]. Выбрать действие, соответствующее собы-
тию ПЛК. Действия выполняются, когда соответствую-
щее событие (п. 13-51) оценивается как «TRUE»: 
0 – запрещено: функция запрещена; 
1 – нет действия: никакие действия не выполняются; 
2 (3) – выбрать Набор 1 (2): изменение активного на-
бора на Набор 1 (2); 
10 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) – выбор предустановлен-
ного задания 0 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
18 (19) – выбор изменения скорости 1 (2);  
22 – работа: На ПЧВ подается команда пуска; 
23 – пуск в обратном направлении: на ПЧВ подается 
команда пуска в обратном направлении; 
24 – останов: на ПЧВ подается команда останова; 
25 – быстрый останов: на ПЧВ подается команда бы-
строго останова; 
26 – останов постоянным током: на ПЧВ подается 
команда останова постоянным током; 
27 – выбег: ПЧВ останавливается с выбегом немедлен-
но; все команды останова, включая команду останова с 
выбегом, останавливают ПЛК; 
28 – зафиксировать выход: фиксация выходной час-
тоты; 
29 (30, 31) – запуск таймера 0 (1, 2): пуск таймера 0 (1, 
2); 
32 – низкий цифровой выход 42: низкий уровень на 
цифровом выходе 42; 
33 – низкий уровень реле: низкий уровень на реле; 
38 – высокий цифровой выход 42: высокий уровень 
на цифровом выходе 42; 
39 – высокий уровень реле: высокий уровень на реле; 
60 (61) – сброс счетчика А (В): сброс счетчика A (В) в 0. 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
14-** Специальные функции. Группа параметров для конфигурирования специальных 
функций ПЧВ 
14-0* Коммутация инвертора. Параметры для конфигурирования коммутации инвертора. 
14-01 0 – 4 

[1] 
Частота коммутации (переключений) (кГц): выберите 
частоты коммутации, например, для уменьшения аку-
стического шума или потерь мощности, или для увели-
чения КПД: 
0 – 2; 1 – 4; 2 – 8; 3 – 12; 4 – 16 (кГц). 

14-03  0 – 1 
[1] 

Сверхмодуляция: функция позволяет более точно регули-
ровать скорость вблизи и выше номинальной скорости 
(50/60 Гц). Другим преимуществом сверхмодуляции являет-
ся возможность сохранения постоянной скорости даже при 
перепадах напряжения в сети: 
0 – выключена: запрет функции сверхмодуляции во 
избежание колебаний момента на валу двигателя; 
1 – включена: включение функции сверхмодуляции для 
получения выходного напряжения на 15% выше, чем 
напряжение сети. 

14-1* Контроль сети. Эта группа параметров обеспечивает функции для обработки 
асимметрии сети питания. 
14-12  0 – 2 

[0] 
Функции при асимметрии сети питания: работа при значи-
тельной асимметрии сети питания снижает срок службы 
двигателя. Выбрать функцию, которая будет выполняться 
при обнаружении асимметрии сети питания: 
0 – отключение: ПЧВ отключается; 
1 – предупреждение: ПЧВ выдает предупреждение; 
2 – запрещено: никакие действия не выполняются. 

14-2* Сброс защитного отключения. Параметры для конфигурирования автоматиче-
ского сброса, специальных операций в случае аварийного отключения и самотести-
рования или инициализации платы управления. 
14-20 0 – 13 

[0] 
Режим сброса: функция сброса после отключения. По-
сле сброса ПЧВ может быть перезапущен: 
0 – сброс вручную: выполнить сброс кнопкой «Сброс» 
или через цифровые входы; 
1 (2 - 10) – автосброс 1 (2 - 10): выполняется один (два 
– десять) автоматических сбросов после отключения. 
11 – автосброс 15: выполняется пятнадцать автомати-
ческих сбросов после отключения. 
12 – автосброс 20: выполняется двадцать автоматиче-
ских сбросов после отключения. 
13 – неопределенное число автоматических сбро-
сов: выполняется неограниченное число автоматиче-
ских сбросов после отключения. 
Двигатель может запуститься без предупреждения! 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
14-21  0 – 600 

[10] 
Время автоматического перезапуска (секунды): времен-
ной интервал между отключением и запуском функции 
автоматического сброса. Этот параметр действует, если 
для п. 14-20 («Режим сброса») установлено значение 13 
(«Неопр. Число автоматических сбросов»). 

14-22 0; 2 
[0] 

Режим работы: с помощью этого параметра можно ус-
тановить обычный режим работы или инициализировать 
все параметры, за исключением параметров 15-03, 15-
04 и 15-05. 
0 – нормальная работа: ПЧВ работает в обычном режи-
ме. 
2 – инициализация: для всех параметров, кроме пара-
метров 15-03, 15-04 и 15-05, устанавливаются значения 
по умолчанию. Сброс параметров ПЧВ выполняется при 
следующем включении питания. Пар. 14-22 также воз-
вращается к значению по умолчанию. 

14-26  [0] Действие на Инвертор Отказ: 
0 – Отключение 
1 – Предупреждение 

14-4* Энергия Оптимизация. Эти параметры служат для настройки уровня оптимиза-
ции энергопотребления как в режиме переменного крутящего момента (VT), так и в 
режиме автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ). 
14-41 40 – 75 

[66] 
Минимальное намагничивание при АОЭ (%): минималь-
но допустимое намагничивание для АОЭ. Выбор низкого 
значения уменьшает потери энергии в двигателе, но 
может также привести к уменьшению стойкости к вне-
запным изменениям нагрузки. 

15-** Информация о приводе. Группа параметров, содержащих информацию о рабо-
чих характеристиках, конфигурации аппаратных средств, версии программного обес-
печения и т.д. 
15-0*Рабочие данные. Группа параметров, содержащая рабочие данные, например 
время работы в часах, счетчики киловатт-часов, количество включений питания и т.п. 
15-00  0 – 65535 

[0] 
Рабочие дни. Время работы в рабочих днях: показывает 
наработку ПЧВ в рабочих днях. Значение сохраняется 
при выключении и не может быть сброшено. 

15-01  0 – 
2147483647 
[0] 

Рабочие часы. Наработка в часах: показывает наработ-
ку двигателя в часах. Значение сохраняется при выклю-
чении и может быть сброшено в п. 15-07 («Сброс счет-
чика наработки»). 

15-02  0 – 65535 
[0] 

Счетчик KB. Счетчик кВтч: показывает потребление 
энергии в кВтч, как среднее значение за 1 час. Сбра-
сывается в п. 15-06 («Сброс счетчика кВтч»). 
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№№ Знач/[ЗавУст] Комментарий 
15-03  0 – 

2147483647 
[0] 

Включения питания. Число включений питания: показы-
вает, сколько раз включалось ПЧВ. Счетчик невозможно 
сбросить. 

15-04  0 – 65535 
[0] 

Превышение температуры. Число перегревов: показы-
вает, сколько раз ПЧВ останавливался из-за превыше-
ния температуры. Счетчик невозможно сбросить. 

15-05  0 – 65535 
[0] 

Превышение вольт. Перенапряжения: показывает, 
сколько раз ПЧВ останавливался из-за перенапряжения. 
Счетчик невозможно сбросить. 

15-06  0; 1 
[0] 

Сброс счетчика кВтч: сброс счетчика кВтч. Этот пара-
метр невозможно выбрать через последовательный 
порт RS 485. 
0 – не сбрасывать: счетчик не сбрасывается. 
1 – сброс счетчика: счетчик сбрасывается. 

15-07  0; 1 
[0] 

Сбрасывать счетчик рабочих часов: сброс счетчика на-
работки. Этот параметр невозможно выбрать через по-
следовательный порт RS 485. 
0 – не сбрасывать: счетчик не сбрасывается. 
1 – сброс счетчика: счетчик сбрасывается. 

15-З* Журнал отказов. Эта группа параметров содержит журнал неисправностей с 
причинами последних 10 отключений. 
15-30  0 – 255 

[0] 
Журнал аварий: код ошибки. Показывает код ошибки. 

15-4* Идентификация привода. Параметры, содержащие информацию (только для 
чтения) о конфигурации аппаратных и программных средств ПЧВ. 
16-** Считывание и вывод данных: группа параметров для вывода данных, т.е. теку-
щих значений заданий, напряжений, данных управления, аварийных сигналов, пре-
дупреждений и слов состояния. 
16-0* Общее состояние. Параметры для считывания общего состояния, например 
вычисленного задания, активного командного слова, состояния. 
16-00  0 – 65535 

0 – 0хFFFF 
[0] 

Командное слово: показывает последнее правильное 
командное слово, посланное на ПЧВ через порт после-
довательной связи. 

16-01  -4999 – 4999 
[0,000] 

Задание (ед. изм.): показывает полное удаленное зада-
ние. Полное задание – это сумма импульсного, аналого-
вого, предустановленного, потенциометра ЛПО, мест-
ной шины и фиксированного задания. 

16-02 -200,0 – 200,0 
[0,0] 

Задание (%): показывает полное удаленное задание в 
процентах. Полное задание – это сумма импульсного, 
аналогового, предустановленного, потенциометра ЛПО, 
местной шины и фиксированного задания. 
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16-03 
Слово 
состоя-
ния 

0 – 65535 
0 – 0хFFFF 
[0] 

Слово состояния: показывает слово состояния, послан-
ное на ПЧВ через порт последовательной связи. 

16-05  -100,00 – 100,00 
-200,0 – 200,0 
[0,0] 

Главное действительное значение [%]: показывает двух-
байтовое слово, посланное со словом состояния на глав-
ную шину, сообщающее основное фактическое значение. 

16-09   Настраиваемый вывод на дисплей: зависит от парамет-
ров 0-31, 0-32 и 4-14 

16-1* Состояние двигателя. Параметры для считывания характеристик состояния 
двигателя. 
16-10  0 – 99 

[0,0] 
Мощность (кВт): показывает выходную мощность в кВт. 

16-11  0 – 99 
[0,0] 

Мощность (л.с.): показывает выходную мощность в л.с. 

16-12  0,0 – 999,9 
[0,0] 

Напряжение электродвигателя (В): показывает напря-
жение фазы двигателя 

16-13  0,0 – 400,0 
[0,0] 

Частота (Гц): показывает выходную частоту в Гц. 

16-14  0,00 – 1856,00 
[0,0] 

Ток двигателя (А): показывает ток фазы двигателя. 

16-15 -100,00 – 100,00 
[0,0] 

Частота (%): показывает двухбайтовое слово, сооб-
щающее фактическую частоту двигателя в процентах от 
пар. X-XX. 

16-18 0 – 100 
[0,0] 

Тепловая нагрузка двигателя (%): показывает расчет-
ную тепловую нагрузку на двигатель в процентах от 
оценочной тепловой нагрузки на двигатель. 

16-З* Состояние привода. Параметры, характеризующие состояние ПЧВ 
16-30 0 – 10000 

[0,0] 
Напряжение цепи постоянного тока (В): показывает на-
пряжение цепи постоянного тока 

16-34 0 – 255 
[0,0] 

Температура радиатора: показывает температуру ра-
диатора ПЧВ 

16-35 0 – 100 
[0,0] 

Тепловая нагрузка инвертора (%): показывает отноше-
ние расчетной тепловой нагрузки на двигатель к оце-
ночной тепловой нагрузке ПЧВ 

16-36 0,01 – 
10000,00 
[0,0] 

Номинальный ток инвертора (А): показывает непрерыв-
ный номинальный ток инвертора. 

16-37 0,1 – 10000,00 
[0,0] 

Максимальный ток инвертора (А): показывает импульс-
ный максимальный ток инвертора (150%). 

16-38 0 – 255 
[0] 

Состояние ПЛК: показывает номер фактического со-
стояния ПЛК. 
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1б-5* Параметры, характеризующие состояние входных сигналов задания и обратной 
связи. 
16-50 -200,0 – 200,0 

[0,0] 
Внешнее задание (%): показывает сумму всех внешних 
заданий в процентах 

16-51 -200,0 – 200,0 
[0,0] 

Импульсное задание (%): показывает действующий им-
пульсный входной сигнал, преобразованный в задание в 
процентах 

16-52 -4999,000 – 
4999,000 
[0,0] 

Обратная связь (Гц): показывает аналоговый или им-
пульсный сигнал в Гц. 

16-6,7* Входы / Выходы. Параметры, характеризующие состояние цифровых и ана-
логовых портов ввода/вывода. 
16-60 0 – 1111 

[0] 
Цифровой вход 18, 19, 27, 33: просмотр состояний сиг-
налов на активных цифровых входах. 

16-61 0 – 1 
[0] 

Цифровой вход 29: показывает состояние сигнала на 
цифровом входе 29 

16-62  0,00 – 10,00 
[0,0] 

Аналоговый вход 53 (Вольт): показывает входное на-
пряжение на клемме аналогового входа. 

16-63  0,00 – 20,00 
[0,00] 

Аналоговый вход 53 (ток) (мА): показывает входной ток 
на клемме аналогового входа. 

16-64  0,00 – 20,00 
[0,00] 

Аналоговый вход 60 (мА): показывает фактическое зна-
чение на входе 60, как задание или как значение защи-
ты. 

16-65  0,00 – 20,00 
[0,00] 

Аналоговый выход 42 (мА): показывает выходной ток на 
аналоговом входе 42. 

16-68  20 – 5000 
[20] 

Импульсный вход (Гц): показывает входную частоту на 
клемме импульсного входа 

16-71 0 – 1 
[0] 

Релейный выход (двоичный): показывает настройку ре-
ле. 

16-72 -2147483648 – 
2147483647 
[0] 

Счетчик А: показывает текущее значение счетчика А. 

16-73 -2147483648 – 
2147483647 
[0] 

Счетчик B: показывает текущее значение счетчика B. 

16-8* Периферийная шина / Порт ПЧВ. Параметр для просмотра заданий порта ПЧВ. 
16-86  0x8000 – 

0х7FFFF 
[0] 

Порт REF 1 (Порт ПЧВ, задание 1): показывает текущее 
задание, полученное через порт ПЧВ. 

18-** Расширенные данные электродвигателя 
18-8* Сопротивление электродвигателя 
18-80  0,000 – 99,990 

[0,000] 
Активное сопротивление статора (высокое разрешение), 
Ом 

18-81  0,000 – 99,990 
[0,000] 

Реактивное сопротивление утечки статора (высокое 
разрешение), Ом 
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Приложение Г. Внешний вид ЛПО 

Внешний вид ЛПО1 и ЛПО2 нового образца приведен на рисунке Г.1 

 

а) 

 

б) 

Рисунок Г.1 – Внешний вид лицевой панели оператора нового образца: 
а – ЛПО1, б – ЛПО2 
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